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Introduction Générale

INTRODUCTION GENERALE

‘énergie, est toujours un sujet d’actualité. Notamment avec 1'épuisement

croissant des gisements des ressources énergétiques traditionnelles, notre

dépendance aux énergies fossiles ne peut pas continuer indéfiniment. La
détérioration de l'environnement et I'écosystéme mondial est accentuée par ces
matiéres premiéres principalement d’origine fossiles.

Certains pays développés sont contraints a combler leur déficit énergétique par
l'utilisation des centrales nucléaires car la demande mondiale en énergie électrique croit
sans cesse. Le lancement, le développement et l'utilisation des sources d'énergie
renouvelables: le solaire, I'éolien, la biomasse, la géothermie, la marémotrice permettent
de satisfaire les besoins en énergie.

Dans ce contexte, notre étude s’intéresse a la filiere éolienne qui semble étre une
des plus prometteuses filieres avec un taux de croissance européen et mondial tres
élevé.

L’énergie éolienne ne peut étre considérée que comme une source d’énergie de
complément et non de remplacement des solutions classiques et cela en raison de la
nature fluctuante du vent. En effet, I'énergie éolienne est maintenant 'énergie propre la
moins colteuse a produire, ce qui explique l'engouement puissant pour cette
technologie. Les recherches en cours lui ont permis d’étre dans une confortable avancée.

Dans ce travail, on s’intéresse a 1'étude d’'une chaine de conversion éolienne a
base de machines synchrones et asynchrones par le logiciel Matlab Simulink.

Ce mémoire est structuré comme suit :

Le chapitre 1 présente et rappelle les notions élémentaires de fonctionnement d'un
systéme éolien.

Le deuxieme chapitre consiste en la modélisation des machines utilisées
fonctionnant en mode génératrice. Dans le troisieme chapitre, les résultats des
simulations sont exposés. Une étude comparative entre deux sites d’Algérie permet de
proposer des solutions technico-économiques pour la production de d’électricité a base

de I’énergie du vent. Enfin, nous cloturons ce travail par une conclusion générale.
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Chapitre 1 Généralités sur les Systems éoliens

LINTRODUCTION

Ce premier chapitre est dédié a des généralités sur les chaines de conversion de
I'énergie éolienne. Il est consacré a I'étude des différents types d’aérogénérateurs ; (les
avantages et les inconvénients de chaque type modele d’aérogénérateur), les principaux
éléments d'un aérogénérateur et les différents types de conversion d’énergies jusqu'a la
production de I'énergie électrique sont présentés.

II. PARTIE HISTORIQUE

C’est depuis le moyen age que le principe de I’éolienne a été mis en ceuvre. A titre
de rappel éolienne vient du mot Eole Dieu du vent.

En 200 ans avant J-C les Perses faisaient déja moudre leurs grains en utilisant les
moulins. Cette méthode a été principalement utilisée au moyen age et s’est
considérablement développée surtout aux Pays bas. En 1888 la premiere éolienne
électrique a été fabriquée par le scientifique américain Charles F. Brush. Elle était munie
d’un rotor de 17 metres de diametre et de 144 pales en cedre juché (fabriquées en bois)
sur un mat de 18 metres produisant ainsi une puissance de 18 KW. Sa puissance était
faible mais était assez suffisante pour alimenter une maison.

En 1891, le météorologue danois La Cour fit des recherches avancées sur les moulins a
vent. Il voyait en I'électricité (produite par le vent) I'avenir du monde. En utilisant moins
de pales dans une turbine a rotation rapide, il a pu générer plus de puissance. En effet, il
a pu produire une puissance d’environ 25 KW avec une éolienne de 4 pales.

Apres la deuxieme guerre mondiale la crise économique se fit sentir encore plus avec la
pénurie du charbon et de pétrole ce qui va placer I'éolienne en premiere classe poussant
ainsi, les pays tel que le Canada, I’Allemagne, la Suéde, le Royaume Unis et les Etas Unis
a financer des projets de recherche sur les énergies renouvelables ce qui donne le jour a
de nouveaux design réduisant le colit de I’énergie éolienne au cours des deux décennies
suivante mais avant cela c’est le scientifique Johannes Jul éléve de La Cour qui en 1956 a
créé la premiére éolienne de 3 pales d'une puissance de 200 KW a courant alternatif. En
1931 une éolienne dites de type Darieus (s'inspirant du nom de son inventeur un
ingénieur francais) a été breveté. Mais ce n’est qu'on 1983 que cette premiere éolienne a
axe vertical a été utilisé. Ce modele présente un important avantage sur les éoliennes
classiques par rapport a sa capacité de fonctionner quelle que soit la direction du vent.
De nos jours, la puissance des éoliennes a été multipliée par 100 en seulement 25 ans

par conséquent des éoliennes a 1500 et 3000 KW font parties de la norme. Il n’y a que
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Chapitre 1 Généralités sur les Systems éoliens

quelques machines d’une puissance de 7500 KW qui ont été dressées. Cette évolution a
mené a réduire le nombre de machines tout en réduisant I'impact paysager de ces
dernieres. [1, 2].
IILLRESSOURCE EOLIENNE
II1.1. Vent

Le vent peut étre défini comme de I'air en mouvement causé par la différence de
pression atmosphérique. L’air étant sous une haute pression se déplace vers les zones de
basse pression. A chaque fois que la différence de pression augmente la vitesse du vent
augmente. Il existe deux parametres pouvant décrire le vent: la direction et la Vitesse.
La direction du vent veut dire d'ou souffle le vent ; par exemple, les vents d’Est soufflent
de I'Est a I’'Ouest tandis que les vents d’Ouest soufflent d’'Ouest a I'Est. [3]
II1.2. Energie éolienne

Le principe de I'énergie du vent est simple ; quand le vent soulffle, il fait tourner
les pales de la turbine qui font a leur tour tourner un arbre mécanique associé a un

générateur qui transforme I'énergie mécanique en énergie électrique (voir figure 1.1) [4]

[ Aerodynamic Mechanical [ Electrical
=1 e %___H _____ T aspect | T T T T
I aspect y : I g aspect ) L aspect y :
| o |
| PIREY AN 1 20
| > = |
| | | Tl |
| J |
' Wind Turbine AR Wind Turbine Power Electronic Utilty Grid I
| Rotor Generator Converter |

e o o o — e e b o — e e o e e e ] b e e e — — ————

Figure I1 : Chaine de conversion éolienne [4]

II1.3. Energie éolienne en Algérie

D’apres une étude statistique faite par le Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER) sur 74 stations météorologiques de I'Office National de
Météorologie (ONM) pour une période de dix ans (2004-2014), on peut avoir une base

de données et dresser un Atlas éolien (Voir figure 1.2).
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Chapitre 1 Généralités sur les Systems éoliens
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Figure 1.2 : Atlas vent de I'’Algérie a 10 m du sol réalisé par H. DaaouNedjari, S.
KhederHaddouche, A. Balehouane et O. Guerri. [5]

Au sud, la vitesse moyenne a In Salah est de 6,4m/s, le site d’Adrar affiche 6 m/s.
La wilaya d’lllizi enregistre des vitesses dépassant les 5 m/s. Le site de HassiR’Mel
affiche des vitesses moyennes de 6,5 m/s.

Au nord, le site de Mecheria affiche une vitesse moyenne de 5,6m/s. Tiaret et
Djelfa présentent des vitesses tres intéressantes de 5,6 m/s et 5,1 m/s respectivement.
M’Sila aussi est un site actif avec une vitesse moyenne annuelle de 5,3 m/s. Certains sites
tels que Tlemcen et Tébessa enregistrent des petites valeurs. [5]
IV.DIFFERENTS TYPES D’AEROGENERATEURS

Il existe deux types d’aérogénérateurs :HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine),
VAWT (Vertical Axis Wind Turbine), ces deux types sont basés sur la position de I'arbre

tournant (axe) :
® Le HAWT, I'axe de 'aérogénérateur est horizontal et paralléle a la terre.

® Le VAWT, I'axe de 'aérogénérateur est perpendiculaire a la terre.
Chaque type a ses propres caractéristiques, ses avantages et inconvénients, il existe
divers designs pour chaque modéle et pour le moment le HAWT est le modele le plus

utilisé pour la production de I'énergie électrique.
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Chapitre 1 Généralités sur les Systems éoliens

IV.1. Aérogénérateur a axe horizontal

L’aérogénérateur a axe horizontal est le type le plus connu et utilisé, les
scientifiques le développent a partir du moulin a vent. La technologie d’aérogénérateur
horizontal a été développée depuis plus de centaines d’années.
Les éoliennes a axe horizontal (Voir figure [.3) doivent s’orienter face au vent pour
fonctionner plus efficacement, cela est réalisé soit par une girouette, soit a I'aide de

capteurs qui identifient le sens du vent et d’'un moteur qui orientera I’éolienne. [12]

Diameétre Pale
- du rotor
Systéme
ry d'orientation Nacelle

d des pales

Hauteur Tour

du moyeu

Fondation Cables électriques

Figure 1.3Aérogénérateur a axe horizontal

Il existe deux grandes familles de HAWT : « rotor-downwind » design, dans ce type le
vent passe par la nacelle et le mat avant d’arriver au rotor ; « rotor-upwind » alors que
dans celui-la le vent passe directement. Il faut prendre plusieurs considérations lors de
la fabrication d’'un modele HAWT, le diametre de rotor, l'altitude du mat, la stratégie du
controle, le nombre des pales, I'altitude du modele est aussi un facteur tres important
lors de la fabrication afin d’assurer des rendements élevés. Pour le moment le modele
« rotor- upwind » est le plus dominant dans le marché.

Généralement le HAWT a deux ou bien trois pales, un aérogénérateur avec deux pales
est moins coliteux et plus rapide mais il vacille plus qu'un aérogénérateur avec trois
pales et est moins puissant, le systeme des trois pales fonctionne plus doucement et par

conséquent avec moins de turbulences.
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IV.1.1. Avantages des aérogénérateurs a axe horizontal
e (Grande puissance,
e Leslongs mats permettent 'acces aux grandes vitesses,
e Grand rendement; il regoit sa puissance a partir de la rotation totale des pales.
IV.1.2. Inconvénients des aérogénérateurs a axe horizontal
¢ Un long mat est nécessaire pour supporter le poids lourd du systeme,
e La taille de ce type d’aérogénérateur se met trop en évidence méme a une longue
distance ce qui produit une pollution visuelle,
e Les grandes vitesses doivent étre controlées afin d'empécher le systéme de
s'endommager.
IV.2. Aérogénérateur a axe vertical
Le modele VAWT (Voir figure 1.4) donne aux utilisateurs quelques avantages en
plus par rapport au modele HAWT, I'utilisation du modele VAWT offre plus d’espace
parce qu’ils peuvent étre mis I'un a c6té de l'autre, Le fait que les modeles VAWT ne
soient pas trop hauts rend leur coiit de maintenance et de construction peu coliteux. Le
montage de la boite de vitesse et d'autres composants n'est pas trop cher.
De plus, nous n’avons pas besoin du gouvernail dans I'aérogénérateur a axe vertical car
il accepte l'air dans toutes les directions, mais le design du VAWT demande une source
d’énergie externe pour faire tourner les lames durant I'installation [6].
Lorsque le vent fait tourner les pales du modele HAWT, elles produisent toutes de
I’énergie, d’'un autre coté en ce qui concerne le type VAWT il n'y a qu’une partie des pales
qui contribuent a la génération de couple alors que les autres ne sont pas profitables, et
affectent l'efficacité énergétique. Il est difficile d’avoir un bon rendement a partir de
petits types de VAWT. Il existe une autre raison de l'inutilisation du VAWT a des
dimensions commerciales, c’est lié a des problémes de stabilité (pour le modele

HAWT le point ou tous les forces sont appliquées est plus rigide) [7].
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Savonius-Rotor Darricus-Rotor H-Darrieus-Rotor

Figure I-4Principaux types d'éoliennes a axe vertical [7]

Pour le moment, le plus grand VAWT au monde qui est au Canada appelé Eole-C (son

altitude est a peu prés 100 m et sa puissance a été estimée a 4 MW.A) cause des

problémes de vibration, les scientifiques limitent la vitesse du vent a une puissance de 2

MW [8]

IV.2.1. Avantages des aérogénérateurs a axe vertical

La fourniture de la puissance quelle que soit la direction du vent,

Pas besoin d’un grand support pour le mat,

Le colt de construction et de la maintenance est plus bas que celle du modele
HAWT,

Une Installation facile,

Facile a déplacer,

Ce type peut étre installé dans les sites urbains,

Il n’est pas treés dangereux pour les oiseaux car les pales tournent a une vitesse

lente.

IV.2.2. Inconvénients des aérogénérateurs a axe vertical

Le flux de I'air pres du sol crée des turbulences (des grandes vibrations),

Comme il n'y a qu’une seule pale qui fonctionne a la fois, le rendement est un peu
faible par rapport au HAWT,

Ce type d’aérogénérateur nécessite une poussée initiale pour qu'il puisse
démarrer,

Le VAWT nécessite des cables pour renforcer le systéme,

Peut créer des bruits [9].
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1V.2.2. Modele DARRIEUS

C’est un type de la famille d’aérogénérateurs VAWT. Il est constitué d'un nombre
de pales incurvées fixées sur un axe vertical rotatif. Georges Darrieus un ingénieur
aéronautique francais est I'inventeur de ce modele (1931). Il est difficile de le protéger
contre les vents de grandes vitesses. Dans les premiers modéles, la fabrication consiste a
monter les pales d’'une maniere symétrique avec un angle nul par rapport a la structure
(cette option permet au modele de Darrieus de fonctionner quelle que soit la direction
du vent). Le modele Darrieus fonctionne généralement avec deux ou bien trois
pales[10].
1V.2.3. Modele SAVONIUS

Ce type a été inventé par l'ingénieur Finlandais Sigurd Savonius en 1924
(Voir figure L.5). Il contient des pales demies cylindriques et peut démarrer avec une
faible vitesse. Sa petite taille par rapport aux autres modeles nous permet de 'installer

sans impact visuel, mais il peut étre bruyant.

Savwvwonius—Rotoaonr

]

Figure I-5 Modeéle Savonius-Rotor

Les premiers modeles ont été fabriqués avec un espacement e entre les pales avec

03 | =

e
D
Et D est le diametre du rotor (Voir figure 1.6).

Sens de rotation

Vent

Figure 1.6 : Principe du rotor de Savonius
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On utilise ce type d’aérogénérateurs lorsqu’on accorde plus d'importance au coiit ou a la
fiabilité qu'au rendement.
Remarque
Presque tous les anémometres sont des Savonius car le rendement est négligeable.
Parmi les avantages de ce modele, il peut étre installé n'importe ou, nuisances
sonores faibles et peut fonctionner a une vitesse faible du vent.
Selon le type de Savonius appelé hélicoidale, il est tres utilisé grace a sa caractéristique
(il est constitué de godets vrillés hélicoidalement). Ce qui lui permet d’avoir une
meilleure prise de vent [11].
V.COMPOSANTS D'UN AEROGENERATEUR
Les composants d'un aérogénérateur different d'un type a l'autre selon les

besoins. Les parties essentielles sont montrées dans la figure suivante 1.7:

19 17 20 15 14 13 12 11 18 10 9 8

Figure L7 : Différents composants d'un aérogénérateur
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Nombre Description Nombre Description
Accouplement a haute
01 Fondation 11
fréquence de rotation
02 Tour 12 Frein a disque
Pignon d’entrainement de la
03 13 Multiplicateur de vitesse
nacelle
Accouplement a basse
04 Roue dentée liée a la tour 14
fréquence de rotation
05 Moteur d’orientation de la nacelle 15 Arbre lent
06 Nacelle orientable 16 Moyeu du rotor a 3 pales
07 Unité centrale (Controller) 17 Pale a pas variable
08 Girouette 18 Réseau électrique
Systeme de régulation du
09 Anémometre 19
pas des pales
10 Générateur 20 Groupe hydraulique

Tableau 1.1 : Description des composants d'un aérogénérateur [15]

V.1. Arbre lent (ou bien arbre primaire)
Est une relation entre les pales et le multiplicateur de vitesse
V.2. Multiplicateur de vitesse

Aussi appelé boite de vitesse, c’est un composant constitué généralement
d’engrenages composés de roues dentées (différents diametres et de nombre de dents)
le rapport entre la vitesse de la sortie d'arbre et celle d'entrée est égale au rapport entre
les diametres des roues dentées. Ce composant permet de passer d'une puissance a
vitesse lente et couple élevée produite par le rotor a une puissance a grande vitesse et a
un couple faible utilisée par la génératrice.
Remarque

Les multiplicateurs fonctionnent simultanément avec les aérogénérateurs, donc ils

nécessitent toujours une maintenance industrielle.

* Changement des huiles,

» Inspection par endoscopie,

= Vérification des axes,

» Vérification de la denture des engrenages.
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Il est important aussi de citer que dans les zones froides on a besoin de réchauffer les
boites d'engrenages, et dans certain Sites, il faut les refroidir a 1'aide d'eau, d'huile ou
bien d'air.

V.3. Arbre secondaire : il amene 1'énergie mécanique a la génératrice.

V.4. Moyeu

Systeme de régulation du pas des pales : il permet de modifier I'orientation des pales et
par conséquent I'énergie récupérée par 1'éolienne qui affecte la vitesse de rotation.

V.5. Frein a disque

Permet de limiter les vitesses pour protéger le systéme en cas de vents violents.

V.6. Générateur électrique

C’est un dispositif qui permet de transformer I'énergie mécanique transmise par le rotor
(a partir de 1'énergie cinétique du vent) en une énergie électrique.

V.7. Moteur d’orientation de la nacelle

C'est un systeme qui permet d'avoir une orientation pour orienter la nacelle dans la
direction du vent a I'aide d'un frein.

V.8. Outils de mesures du vent

Il existe deux composants pour cette mission la girouette pour connaitre la direction du
vent et I'anémometre pour mesurer la vitesse du vent, les informations obtenues sont
transférées au systeme de commande.

V.10. Nacelle

C’est I'élément qui regroupe tous les composants précédents.

V.11. Mat

(en anglais ; Tower) est un tube qui supporte tous les composant du systéme ; il est
généralement fabriqué en acier, sa hauteur est un facteur important lors l'installation
d'un aérogénérateur (plus le mat est élevé plus le colit augmente). Généralement la
hauteur de ce dispositif est plus grande que le diameétre des pales.

V.12. Pales

Ses composants comme étant un capteur de systeme, car elles captent l'énergie
cinétique et la transferent au rotor. Une étude complexe d'aérodynamique permet de
savoir comment fabriquer les pales et de connaitre les matériaux (parametre important)

mis en jeu.
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Généralement les pales sont fabriquées a base de fibre de verre et de matériaux
composites. Le nombre de pales differe selon le type d’éolienne; les systéemes tripales
sont les dominants car ils permettent de limiter les vibrations et les bruits. Finalement
une combinaison entre le colt et la vitesse de rotation des pales et des aspects
esthétiques nous donne l'opportunité de connaitre le nombre de pales nécessaire.
V.13. Fondation
C’est un support solide qu'assure la résistance de systeme contre les grands vents et
dans des conditions de givrage [16-18]
Remarque : On trouve, des fois, un transformateur a coté de 1'aérogénérateur.
VI. PUISSANCES DES AEROGENERATEURS

Les aérogénérateurs peuvent étre classés selon leurs capacités, le tableau suivant

(tableau 1.2).présente les différentes valeurs de puissance.

Type de Turbine Puissance Utilités
Moins que quelques
Micro aérogénérateurs Réverberes, pompage d'eau
kilowatts

. . Maisons, fermes, station de
Petit aérogénérateurs P<100 KW
pompage d'eau

Off-grid system (Village power),
Moyenaérogénérateurs 100 KW<P<1 MW
On-grid system

Grand aérogénérateurs Jusqu'a 10 MW Parcséoliens
Ultra grand
Plus que 10 MW Recherches et development
aérogénérateurs

Tableau 2 : Puissances des aérogénérateurs et leurs utilities [19]
Remarque
L’'un des avantages fondamentaux des on-grid systémes est qu’il ne nécessite pas un
systéeme de stockage, au contraire des off-grid systéemes qui doivent étre connectés aux
batteries, car la puissance produite par le systeme éolien peut étre changé

completement dans quelques secondes [20, 21].
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CONCLUSION

Ce chapitre était dédié aux généralités sur I'énergie éolienne. La situation de I'énergie
éolienne en Algérie a montré les différences de vitesses du vent entre les différents sites
du pays. Les différents composants de I'éolienne ont été présentés; Nous avons
également exposé les avantages et inconvénients de chaque type de générateurs. Ces
généralités est une préparation au chapitre II. Il nous permettra de comprendre la

chaine de conversion éolienne, étape importante présentée dans les chapitres suivants.

26



Chapitre 1 Généralités sur les Systems éoliens

Références
[1] http://tpe.samron.free.fr/TPE-SamRon/I_ Histoire_et_fonctionnement_de_leolienne.html.

[2] https://www.eolien-valais.ch/energie-eolienne/historique

[3] https://eo.ucar.edu/basics/wx 2 c.html

[4]Hyong Sik Kim, Dylan Dah-Chuan Lu, “Wind Energy Conversion System from Electrical
Perspective”, Conference Smart Grid and Renewable Energy, University of Sydney,
2010.

[5], https://www.cder.dz/spip.php?article1442

[6] Ozer Igra, “Research and development for shrouded wind turbines”,
Livre pp: 45-49 Energy Conversion and management, 21, 1981.

[7]F. lov and F. Blaabjerg, “Power Electronics and Control for Wind Power Systems”, IEEE
Conference on Power Electronics and Machines in Wind Applications, 2009.

[8]Paraschivoiu, “Wind turbine design with emphasis on Darrieus concept”, Thése master
Polytechnic International Press, Montreal, 2002.

[9])Damota, I.Lamas, A.Couce, ].Rodriguez, “Vertical Axis Wind Turbines :  Current
Technologies and Future Trends”, in: International Conference on Renewable
Energies and Power Quality (ICREPQ’15) - La Coruna, 2015. p. 6

[10]https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eolienne_Darrieus.

[11] https:// frm.wikipedia.org/wiki/Rotor_de_Savonius.

[12]:].F. Manwell, ].G. McGowan, and A. L Rogers, “Wind Energy Explained -Theory,
Design and Application”, Livre pp : 125- 130 edition John Wiley & Sons, 2009.

[13]: K. Heinloth, “Energy Technologies”, Article; volume C, Springer, 2006.

[14] :DorinaLuga, European Wind Energy Association. Wind energy-the facts, part I:
Technology, Article; 2009.

[15]:Peter ]. Schubel, Richard ]. Crossley, “Wind Turbine Blade Design”, These Master
Faculty of Engineering, University of Nottingham, UK, 2012.

[16]: Margret OskOskarsdottir, “A General Description and Comparison of Horizontal Axis
Wind Turbines and Vertical Axis Wind Turbines”, Mémoire de Master, University of
Iceland, 2014.

[17]: M. Ragheb, “Components of wind machines”, Livre pp. 11-16, 2014.

[18]:Stavrakakis, “Electrical Parts of Wind Turbines”, Sayigh A, (ed.) Comprehensive
Renewable Energy, Vol 2, Livre pp. 269-328, Oxford, 2012.

27



Chapitre 1 Généralités sur les Systems éoliens

[19]:R. Kwartin, “An Analysis of the Technical and Economic Potential for Mid-Scale
Distributed Wind”, subcontract report NREL/SR-500-44280, National

[20]:M.C. Claessens, « The design and testing of airfoils for application in small
vertical axis wind turbines», Mémoire de Master, Faculty of Delft, 2006.

[21]: Minh Huynh Quang, « Optimisation de la production de I’électricité renouvelable

pour site isolé », These de Doctorat, Université de Reims, 2004.

28



CHAPITRE : II
CHAINE DE CONVERSION
EOLIENNE



Chapitre 11 Chaine de conversion éolienne

LINTRODUCTION

On peut utiliser plusieurs types de machines électriques pour convertir 1'énergie
mécanique a une énergie électrique, notre choix dépend de plusieurs parametres : le
rendement, le dimensionnement de la voilure et aussi les facteurs techniques et
économiques. Tous ces parametres sont considérés dans ce qu’'on appelle « cahier de
charge ».
Dans ce chapitre on s’intéresse a La modélisation du profil du vent et a la conversion
cinétique et mécanique. Les notions telles que la vitesse normalisée, le coefficient de
puissance CP, la distribution Weibull sont importantes pour la partie simulation.
Les modélisations réalisées concernent les parties du multiplicateur de vitesse et du
modele de I'arbre. Nous examinerons également, le fonctionnement de la conversion
éolienne en fonction des multiples types de vitesses (vitesse fixe et vitesse variable). La
modélisation concerne aussi, les machines synchrones et asynchrones.
ILDIFFERENTS TYPES DE CONVERSION D’ENERGIES DANS UN AEROGENERATEUR
I1.1. Conversion cinétique - mécanique

Comme on a vu dans le chapitre précedent le systéme éolien consiste a produire

I'électricité a partir de I'énergie du vent, mais ¢a ne peut pas étre réalisé sans passer par
’étape de convertir I'énergie du vent a une énergie mécanique. Il existe trois parametres
principaux entre I'énergie cinétique et mécanique récupérée par le rotor, deux ont une
relation avec le site géographique et les caractéristiques climatiques : a savoir la densité
de I'air et la vitesse du vent, et la troisieme est la surface balayée par le rotor [1].
L’énergie cinétique d'une colonne d’air de longueur dx (figure I1.1) est donnée par la

relation suivante :

dEc =>.p.5.dx. V2 (IL.1)
Ou:

S : La section [m?]

p: La masse volumique de I'air en (Kg/m3)

V : La vitesse instantanée du vent (m/s)
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L J

Figure I-1Colonne d’air animée d’une vitesse V [2]
La dérivée de I'énergie cinétique par rapport au temps donne la puissance extraite du
volume d’air en mouvement.

On suppose que dx = v.dt alors I'expression de la puissance du vent devient :

dEc 1
P=—=_.p.S.V (1L.2)

p est égal a 1,25 Kg/m3 a la pression atmosphérique et a la température 15°C
I1.2. Loi de Betz

L’éolienne ne peut récupérer qu'une partie de la puissance du vent. On peut
écrire la relation de la puissance de I’éolienne par rapport a la puissance du vent par la
relation suivante :

Péolinne = Cp Pyent (11.3)

Ou:

Cp : Coefficient de puissance.

La figure I1.2 présente un tube du courant autour d’une éolienne a axe horizontal ou V;
est la vitesse du vent en amont de I’éolienne et la vitesse V; en aval.

Avec:Vi>V>V;
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—
V2
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Figure I1.2 : Tube de courant autour d'une éolienne [3]
dEc=2.p.S.V.(V22 -V1?) (11.4)
La force de l'air F sur I’éolienne est donnée par :
F=p.S.V.(V1-V2) (IL5)

On pose Pm : la puissance absorbée par le rotor

Pm=F.V=p.S.V.(V1-V2).V= p.S.V2(V1-V2) (IL.6)
Pm = dEc alors:

pSVA(Vi-V2) =2.p.SV.(V2? -Vi?) (11.7)

En identifiant les équations, il vient :
v ="22(11.8)
En remplacant le résultat de I'’équation (8) dans I’équation (6) On trouve :

P = .p.S.(Vi+V2).(Vi%-V2?) (11.9)

Fm I id
vz est nulle ce qUI onne :

-3.V22-2.V1.V2+Vi2 = 0 (1L.10)

La puissance de I'éolienne est maximale pour la dérivée

On résoudre cette équation on trouve deux solutions on élimine celle qu’est négative, la
deuxiéme solution est :

Vi
V2 =7"quidonne:

Pmmax= % P. S.Vi3. 2 = % . Pv(llll)

L’équation (11) est la forme finale de loi de Betz [4]
La loi de Betz signifie que I'éolienne ne peut pas convertir plus de 0,59 de I'énergie

cinétique du vent en énergie mécanique. La loi du physicien Allemand Betz (écrite en
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1929) montre que le rotor ne peut pas récupérer plus que (E) de I'énergie totale du

vent. En fait cette limite (le coefficient de puissance Cp) n’est en réalité jamais atteinte.
Chaque éolienne a sa propre limite ; le coefficient Cp différe en fonction de la vitesse
normalisée A et I'angle d’inclinaison 8 [5].

I1.3. Vitesse normalisée

Le parametre de rapiditéi (tip-speed ratio) peut étre défini comme le rapport de

la vitesse linéaire au bout de pales de I'éolienne ({2:R¢) divisé par la vitesse instantanée

du vent (Voir figure I1.3), ou tout simplement : la vitesse d'extrémité des pales sur la

vitesse du vent donc 'expression de la vitesse normalisée est la suivante :

a=2EaL12)

Figure 1I-3 : Vitesse du vent et vitesse d'extrémité des pales

Avec:
V: Vitesse du vent (m/s).
Q: Vitesse de rotation avant multiplicatrice (rd/s)
Re: Rayon de la surface balayée(m).
I1.4. Coefficient de puissance Cp

Le coefficient de puissance lie la puissance éolienne a la vitesse du vent.
Généralement le coefficient Cp est obtenu a partir des résultats pratiques (Voir figure
11.4).
Il dépend de plusieurs parametres tel que : la vitesse du vent, la vitesse de rotation (2,

nombre de pales et les angles : d’incidence et de calage.
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Une étude expérimentale pour déduire les valeurs de coefficient Cp [6] donne la formule

miA+0.1)

suivante : Cp= (0.5-0.167).(8-2).sin[m]- 0.00184.(A-3).(B-2) (IL13)
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Figure 11-4 : Coefficient aérodynamique en fonction du ratio de vitesse de la turbine (A). A
partir de relevées sur une éolienne de 1.5 MW [6]

La figure I1.4 présente le coefficient de puissance Cp en fonction de la vitesse normalisée
pour différents angles d’inclinaison des pales. Pour une valeur constante de 3 on peut
jouer sur la vitesse normalisée jusqu’a la valeur optimale (par exemple: pour = 2,
Aoptimal=8,5). Pour atteindre la vitesse optimale il faut varier la vitesse de rotation du
générateur avec la vitesse du vent. On remarque que pour une valeur constante de A, le
coefficient Cp varie selon la valeur de 3, le coefficient est grand pour des petites valeurs
des angles.
I1.5. Modele de profil du vent

Dans le cas de I'énergie éolienne le vent est la cause de la production d’énergie,
donc il faut le modéliser, les équations mathématiques de vent peuvent étre simples,
comme ils peuvent étre trés compliquées a cause des turbulences. On peut représenter
le vent par une grandeur aléatoire a partir des parameétres statistiques, et on peut aussi,
modéliser le vent par une formule simple ; comme une fonction scalaire évoluant dans le
temps :

V=£(t) (IL14)
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La modélisation du vent est nécessaire pour comprendre 'une de plus importantes
parties de la chaine de conversion éolienne et pour définir les conditions de
fonctionnement de systéme. Aussi pour connaitre le potentiel de I'énergie utilisable.
Il existe plusieurs parametres importants pour faire la modélisation du vent tel que les
informations sur la nature du climat et les données sur le site géographique, la période
de I'année est aussi importante.
La vitesse du vent instantanée peut étre modélisé par:
V=A4+X_/(a,sin(w,.t)) (I.15)
L’équation (15) est une série de Fourier. Elle présente le vent comme une somme de
plusieurs harmoniques [7-8].
Avec:
A : Vitesse moyenne du vent (m/s),
an: Amplitude de I'harmonique de I'ordre n,
wn :Pulsation de ’harmonique de I'ordre n,
i: Derniere itération des harmoniques.
I1.6. Distribution Weibull

Afin de quantifier le potentiel éolien d’un site plusieurs méthodes statistiques ont
été faites. L'une des plus importantes caractéristiques est celle de Weibull (Distribution
statistique de Weibull). Elle permet de donner la probabilité de 'occurrence des vitesses
du vent du gisement éolien (figure IL.5).

Distribution de Weibull

VA |
ANAR

Fonction de probabilité
o
(=)
ay
T
1

0 5 10 15 20 25
Vitesse(m/s)

Figure IL.5: Distribution de Weibull [9]
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La loi de la distribution de Weibull est la suivante :

P(V) == (¥ e

e

Mo K
=)

(11.16)

Avec:

K: Facteur de forme (-)

C: Facteur d’échelle (m/s)

On ne peut pas utiliser la distribution de Weibull dans les sites de grandes fréquences
des vents calmes. Ce type de vents ne peut pas étre négligé, c’est pour cette raison qu’'on

utilise la distribution hybride de Weibull :

F@)=a-F)(5)(©)" exp[-r] (1117)
Avec:

F: Fréquence des vitesses calmes (déterminée a partir des données du vent)

I1.6.1. Valeurs réels des parametres du vent de quelques sites algériens

Le tableau II.1 ci-dessous donne les vitesses moyennes mensuelles du vent de quelques

sites algériens.

Stations Tlemcen Adrar Sétif Souk-Ahras
Parametres V(m/s) \% \Y \%

Janvier 2,05 5.98 3,79 3,68
Février 1,92 6.42 4,04 4,12
Mars 1,9 6.76 4,06 4,05
Avril 2,07 7 4,14 3,84
Mai 2,37 7.19 3,89 3,26
Juin 2,23 6.28 3,94 3,35
Juillet 2,21 6.81 3,71 3,24
Aout 2,06 6.33 3,75 3,38
Septembre 1,81 6.14 3,57 3,32
Octobre 1,75 5.95 3,48 2,94
Novembre 1,90 5.94 3,9 3,56
Décembre 1,97 5.61 3,66 3,54

Tableau II.1 : Variations mensuelles de la vitesse moyenne a 10m pour 4 sites du Tell,

Tlemcen, Adrar, Sétif et Souk-Ahras, [10]
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Il existe plusieurs sites de l'intérieur de I'Atlas tellien au nord de I'Algérie dont on
connait leur vitesse moyenne qui sont relativement faibles selon les différents mois de
I'année. On peut constater des vitesses moyennes minimales entre Juillet et Octobre et
maximales entre Février et Mai.
Premieérement il y a la ville de Souk-Ahras dont sa vitesse moyenne mensuelle est entre
2,94 et 4,12 m/s durant le mois de Février. Deuxiemement il y a la ville de Sétif qui
dispose d’'une vitesse moyenne mensuelle comprise entre 3,48 et 4,14 m/s durant le
mois d’Avril. Troisiemement le site météorologique d’Adrar posséde une vitesse
moyenne maximale au mois de Mai et une minimale au mois de Décembre. Enfin en ce
qui concerne la ville de Tlemcen, la vitesse moyenne mensuelle vaut 2,37 m/s en Mai, et
1,57 m/s au mois d’Octobre.
I1.6.2. Parametre de rugosité et diagramme de rose

Il est nécessaire de faire une étude sur le site éolien afin de connaitre les
caractéristiques du vent pour savoir la quantité d’énergie qui pourra étre extraite du
gisement éolien.
Ces caractéristiques importantes sont : les valeurs de vitesse du vent, la direction pour
une période du temps assez grande. De plus, il est important de connaitre la hauteur
d’ou ces caractéristiques ont été mesurées pour adapter les résultats a la hauteur de
I’éolien. Selon l'expression (18), quand la hauteur augmente la vitesse du vent
augmente. Cette expression explique comment cette vitesse est calculée en fonction des
hauteurs (hauteurs de mat et de mesure) [11]. (Avec a : le parameétre de rugosité, il

signifie la variabilité de la vitesse du vent en selon le site)

h

Ln
Vy(h) = Vy(hpes) X —52%= (11.18)

a
h
[ ntmes
a
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Nature du Sol

Parametre de rugosité

Surface d’un plan d’eau 0,0002
Terrain vague avec surface lisse (piste de décollage, gazon
0,0024
entretenu,...)
Zone agricole sans barriere ni haie, parsemée d’habitations
éparses sur un relief de collines douces 0,03
Zone agricole avec quelques maisons et hautes haies (d’une
hauteur de huit meétres maximum) espacées d’environ 0,055
1250 m,
Zone agricole avec quelques maisons et hautes haies (d'une
hauteur de huit metres maximum) espacées d’environ 500 m o
Zone agricole avec de nombreux batiments, ou des haies de 8
metres espacées de 250 m 02
Villages, petites villes, zones agricoles avec de nombreuses
haies, foréts et terrains treés accidentés 04
Grandes villes avec batiments hauts 0,8
Tres grandes villes avec de grands immeubles et gratte-ciel 1,6

Tableau I1.2 : Parameétre de rugosité en fonction de I'environnement

Il existe un diagramme appelé diagramme de rose (Wind Rose Graph) (figure

I1.6). Ce diagramme polaire donne l’énergie du vent disponible en fonction de la

direction en pourcent (la capacité énergétique du site éolien) et le temps de

I'occurrence de chaque direction du vent.
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Figure 11.6: Diagramme de rose [11]
III. REGULATION

II1.1. Régulation mécanique de la puissance d’'une éolienne

A cause des forts vents il est nécessaire de protéger les aérogénérateurs pour
assurer leurs sécurités. La turbine est fabriquée pour supporter une puissance P, dite la
puissance nominale cette derniere est considérée comme le meilleur mode ou bien
condition du fonctionnement pour les aérogénérateurs. La vitesse V,(Vitesse nominale)
permet d’obtenir la puissance nominale. Afin d’éviter les risques causées par les vitesses
supérieures a la vitesse nominale la turbine doit changer ses parametres.
Il existe un autre point de fonctionnement appelé le point de démarrage Vq. c’'est la
vitesse pour laquelle 'aérogénérateur commence a tourner et fournir de I'énergie [12].
A la vitesse maximale Vi, (vitesse que I'aérogénérateur peut supporter), I'éolienne ne
fournit aucune énergie. La figure I1.7 illustre quatre zones de fonctionnement pour les

quatre points.
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Figure 11.7: Diagramme de la puissance utile sur l'arbre en fonction de la vitesse du vent
[12]

Pour la premiere zone, la turbine ne fonctionne pas (P= 0), pour la deuxiéme la
puissance fournie dépend de la vitesse du vent, dans la zone trois la vitesse de rotation
est maintenue constante et la puissance fournie est égale a la puissance nominale, dans
la derniere zone le systeme de sureté arréte le transfert de I'énergie.
Mais comment on peut controler et limiter la puissance a la valeur de la puissance
nominale ?
Généralement les fabriquant utilisent deux principes : « Pitch » et « Stall ».
I11.2. Systeme Pitch

Appelé aussi systeme a pas ou calage variable. Son réle est d’ajuster la portance
des pales a une vitesse du vent afin que I'aérogénérateur fonctionne dans la troisieme
zone. Ce systeme travaille en fonction de la vitesse du vent. D”autres parametres doivent
étre pris en considération, tels que la surface des pales et la densité de l'air car ce
dernier influe sur le comportement aérodynamique. A partir de la vitesse maximale la

situation des pales change au mode « drapeau (angle égale a 90°) » (Voir figure 11.8).
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Chapitre 11
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Figure I1.8 : Schéma de principe de l'implantation du contréle de I'angle de calage

Cette commande est faite a partir d'un dispositif sophistiqué. Généralement, pour les

grandes éoliennes, on utilise des vérins hydrauliques. Les figures suivantes expliquent

bien comment I'angle de pat influe sur le coefficient aérodynamique et sur le couple.

Relation entre les

Vitesses

Description

Vitesse de vent <
Vitesse nominale de

I’éolienne

Pale positionnée a la
verticale afin de capter le
maximum

d’énergie

Vitesse de vent >
Vitesse nominale de

I'éolienne

Augmentation de 3 afin de
réduire la vitesse de
rotation des pales dans le
but de ne pas dépasser la

vitesse maximale

Angle de calage 8
(Angle formé par
la pale et son plan | Vent
de
rotation)
=0 Faible
0<f <90 Fort
Tres
=90
fort

Vitesse de vent >
Vitesse maximale de

’éolienne

Pale placée a I’horizontale
afin d’empécher la

Rotation

Tableau I1.3 : Systéme du Pitch [13]
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Le tableau I1.3 explique et décrit le systéme du pitch. Il contient la vitesse du vent ainsi
que les relations entre les vitesses en fonction de I'angle de calage.
I11.2.1. Avantages de systeme pitch
e Une commande de la puissance quelles que soient les conditions de vent. Méme si
la densité de l'air est faible (sites chauds ou a grandes hauteurs), le systeme de
pitch permet de fournir une puissance nominale.
e En mémes conditions de fonctionnement le systéme pitch donne des résultats
mieux que celle de stall.
e Assur la rapidité lors du démarrage a cause du changement rapide de I'angle de
calage.
e Pour les arréts d'urgence, on n’a pas besoin des freins puissants.
Le réglage sur I'angle de calage de la pale peut étre fait par :
e Régulation mécanique.
e Servomoteurs (régulation électronique).
Les objectifs du systéme pitch sont les suivants :
e Permetal’éolienne de démarrer a partir de Vq[14].
e Optimisation du régime de conversion de I'énergie, lorsque la vitesse du vent
varie entre la vitesse nominale et celle du démarrage.
e Réglage de la vitesse de rotation jusqu’a V>V,
e Mettre les pales en position drapeau pour les protéger contre les grandes vitesses
du vent (lorsque V>Vp,).
Les deux grands fabricants des aérogénérateurs en Allemagne utilisent la méthode du
pitch et pour cela 50 %. Les éoliennes dans ce pays, fonctionnent avec la variation de
I'angle de calage [14].
I11.3. Systeme Stall
Appelé aussi a « décrochage aérodynamique », (Voir figure I1.9) l'avantage
principal de cette technique est qu’elle ne nécessite pas de pieéces mobiles ou bien un
systeme de régulation dans le rotor. Les pales sont fixées par rapport au moyen de
'aérogénérateur. Elles sont fabriquées spécialement pour subir des décrochages lors de

grandes vitesse du vent.
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Figure I1.9 : Flux d’air sur un profil de pale " Stall "

Il existe un systeme de décrochage aérodynamique dit « active Stall » utilisant les
points forts de systéme pitch et le systeme de Stall pour contréler mieux la production
d’électricité. Cette méthode est utilisée pour les éoliennes a grandes puissances. Il est
aussi, appelé « la régulation active par décrochage aérodynamique »[15].

La figure (II.10), donne I'état de I'’écoulement de l'air dans un fonctionnement de

décrochage et dans un fonctionnement normal.

Figure I1.10 : Etat de l'écoulement d’air sur une pale en situation de décrochage (a droite)
et en régime « normal » (a gauche) [16]

Un autre systeme mécanique (figure I1.11) appelé « systeme par basculement » est
utilisé. Cette méthode est utilisée avec les aérogénérateurs a axe horizontal (ce principe

est appelé aussi le relevement).

Figure I1.11 : Principe de systéeme de basculement [16]
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IV. Triangle des vitesses sur les pales des aérogénérateurs

Si on prend comme hypothése qu’une pale peut tourner sans qu’il n’y ait de vent,
apres un certain moment la pale voit qu’il y a du vent qui vient en paralléle a son plan de
rotation. Pour mieux comprendre ce phénomene, on va prendre pour exemple un
cycliste qui pédale avec son vélo sans qu'il n'y ait de vent cependant il peut sentir sur
son visage qu'’il est en train de créer ce dernier par son mouvement.
Emettons maintenant une autre hypothese ou la pale ne tourne pas malgré qu'’il y ait du
vent comme pour un cycliste qui ne roule pas mais qui sent qu’il y a du vent de son coté,
il peut alors ressentir le vent selon sa direction.
Pour finir on suppose que qu'il y a du vent qui souffle dans la méme direction et que la
pale tourne dans son plan de rotation. Maintenant il y a deux vents ; le vent réel et le
vent dii a la rotation et c’est ce que voit la pale. Pour le cycliste, cela veut dire qu’il roule
vite en créant du vent mais tout en ressentant le vent naturel a coté.
On appelle ce vent le vent relatif qui est une combinaison du vent de face et de celui de

coté. La figure (I1.12) montre ce qu’on veut dire par vent relatif a la pale.

A% WV

Figure I1.12 : Triangle des vitesses et vent relatif [17]

V: est la résultante de V et Vg, le nom triangle des vitesses vient dela construction de
résultantes qui forme un triangle. Les points des pales se déplacent sur un cercle lors du
mouvement de rotation des pales. Pour un régime, w, de rotation des pales.
Vi=rw (I.19)
Avec : Vq4: Vitesse tangentielle.

r : Rayon du cercle, correspond a la distance depuis le centre de rotation.
Quand le rayon du cercle sur lequel le point se trouve est grand, la vitesse tangentielle :
Vq sera plus élevée.
Donc, tous les points n'ont donc pas la méme vitesse tangentielle (les points d'une

méme pale). Alors méme le vent relatif n’est pas constant dans chaque section de pale
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car il est une combinaison de la vitesse tangentielle et de la vitesse du vent. Chaque
section de la pale a un vent relatif différent. Pour avoir une portance maximale dans
chaque section, il faut que I'angle d’attaque soit lui aussi différent.
Pour avoir une telle condition, la pale est vrillée ou posséde un gauchissement
géométrique. Les pales des éoliennes de petite puissance (moins de 5 Kw) ne possedent
pas de gauchissement géométrique. Alors, 'angle d’attaque est optimal pour une partie
seulement de la pale. Ce choix peut étre expliqué pur des raisons de simplicité de
fabrication et de colit [17].
IV.1. Modele de multiplicateur de vitesse
Le multiplicateur de vitesse est installé entre la turbine et la génératrice, il crée

une relation entre la vitesse de la génératrice et celle de la turbine en multipliant cette
derniére par un simple gain comme suit :
Q=G Q¢ (IL.20)
Avec:

Q,: Vitesse de la génératrice (arbre rapide en rd/s),

G: Rapport de multiplication,

Q¢ Vitesse de rotation des pales (arbre lent en rd/s).
Et si on divise le couple mécanique de la turbine éolienne par le rapport de

multiplication on obtient le couple mécanique sur I'arbre de la génératrice.

1
Cmec = E, Ct (H.Z 1)

Avec:
Cmec: Couple mécanique sur I'axe de la génératrice [N.m],
Ct : Couple mécanique de la turbine éolienne [N.m],

L’arbre de la génératrice peut étre modélisé avec I'équation suivante :
dfr

J,—— = Cmec — Cem — f,0mec

dt (11.22)

Avec:
J : Inertie totale des parties tournantes [kg.m-3],
f: Coefficient de frottement visqueux,

Cem : Couple électromagnétique de la génératrice [N.m].
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Figure I1.13 : Turbine connecté au modéle de multiplicateur de vitesse et au modeéle de
I'arbre

IV.2. Fonctionnement selon type de vitesse

L’'une des plus importantes spécifications des aérogénérateurs est le
fonctionnement a vitesse fixe ou a vitesse variable. Le rotor de la turbine a vitesse fixe
tourne a une vitesse angulaire fixe et est relié a une génératrice classique qui a la méme

fréquence que celle du réseau auquel elle est connectée, indépendamment de la

variation de la vitesse du vent.
On va citer les avantages de chaque type.
IV.2.1. Fonctionnement a vitesse fixe
e Le systeme électrique est plus simple
e Une grande fiabilité
e Construction robuste
e Pas besoin de systeme électrique de commande
e Pascher.
Mais dans ce type il est Impossible d’extraire un maximum d’énergie (Figure 11.14) a

partir du vent (pas optimal).
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IV.2.2. Fonctionnement a vitesse variable

e Rendement énergétique plus grand,

Multiplicateur \_/}

Réseau

Figure I1.14 : Aérogénérateur a vitesse fixe [18]

partir du vent,

e Moins d’oscillations du couple,

e Controle de puissance active et réactive fournie au réseau,

Plus large gamme de vitesses du vent, alors captation d’'un maximum d’énergie a

e (Génération d'une puissance électrique d’'une meilleure qualité.

Mais le défaut de ce type est la nécessité d'un convertisseur de puissance

(Figure I1.15) a cause de la génération de la machine d’'un courant et d’'une tension a

fréquence variable, alors on a besoin d'un convertisseur de puissance.

Turbine

1 : rng

MADA

Multiplicateur
De vitesse

DC

AC

p
T

DC

Convertisseur 1

AC

Convertisseur

2

Réseau

Figure I1.15 : Aérogénérateur a vitesse variable [18]

Par conséquent I'énergie éolienne est déplacée au mode de fonctionnement a vitesse

variable en raison de sa meilleure performance globale. Ce type a une grande gamme de

vitesse du vent, rencontrent moins de stress mécanique et moins de fluctuations de
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puissance, et assurant une production d’énergie plus élevée de 10 a 15 % par rapport au

fonctionnement a vitesse fixe.
V. SYSTEMES QU’UTILISENT LES MACHINES ASYNCHRONES

Les génératrices asynchrones appelées aussi génératrices a induction sont peu
cheres (faible cofit). Leur fiabilité et leur résistance sont des raisons pour lesquels cette
machine est la plus utilisée dans le domaine d’énergie éolienne.

Aujourd’hui les Génératrices Asynchrones a Double Alimentation (GADA) sont les plus
utilisées dans le monde d’énergie éolienne. Il existe, aussi, la génératrice asynchrone a
cage d’écureuil tres utilisée a cause de sa robustesse et son faible colit. La GADA peut
travailler sur une grande plage de variation de vitesse. Elle consiste a connecter le stator
de la machine directement au réseau et le rotor au réseau aussi mais a travers un
convertisseur statique.
La machine asynchrone a double alimentation (MADA) peut fonctionner en moteur ou
en génératrice. On peut distinguer quatre modes différents de fonctionnement :

= Moteur hypo synchrone,

= Hyper synchrone,

= Génératrice hypo,

= Hyper synchrone.
V.1. Mode de fonctionnement de la MADA

La Machine Asynchrone classique est comme la MADA, permet de fonctionner en
générateur ou en moteur mais la différence que dans la MADA. Ce n’est plus la vitesse de
rotation qui impose le mode de fonctionnement :

= Générateur,

= Moteur.
Effectivement, une machine a cage doit tourner en dessus de sa vitesse de synchronisme
pour étre en générateur et en dessous pour étre en moteur.
Ici, c’est la commande des tensions de rotor qui nous permet de gérer le champ
magnétique a l'intérieur de notre machine, offrant ainsi la possibilité de fonctionner en
hyper ou hypo synchronisme aussi bien en mode moteur qu’en mode générateur [19].
Le tableau (I1.4) résume les conditions mathématiques sur le glissement g et sur les

puissances pour chaque mode de fonctionnement de la machine asynchrone a double
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alimentation, avec Ps, la puissance transitant par le stator et Pr la puissance transitant

ar le rotor, P, la puissance du réseau électrique et Pmecla puissance mécanique.
g

Glissement Moteur hypo synchrone Génératrice Hypo synchrone
Ps>0 Ps< 0
Pmec> 0 Pmec< 0
g>0
Pr =g, Ps>0 Pr=g, Ps< 0
Ps>0 Pg< 0
Moteur Hyper synchrone Génératrice Hyper synchrone
Ps>0 Ps<0
g<0 Pmec> 0 Pmec< 0
Pr=g, Ps<0 Pr =g, Ps>0
Pg>0 Pg<0

Tableau I1.4 : Modes de fonctionnement de la machine asynchrone a double alimentation et

leurs conditions mathématiques [19]

Les convertisseurs coté réseau ont la tache de controler la puissance entre le stator et le
réseau et par conséquent controler le mode de fonctionnement de la machine
asynchrone a double alimentation (moteur ou bien génératrice).
V.2. Modélisation de la machine asynchrone
La machine asynchrone a cage d'écureuil est considérée comme la machine la

plus utilisée pour obtenir la puissance mécanique a partir du réseau alternatif. Le
probléme est que cette derniere présente un systeme d'équations compliqué a étudier
qui nécessite un recours aux calculs matriciels. On doit développer un modele dont le
comportement dynamique soit aussi proche que possible au modéle réel.
La modélisation a pour but de traiter les machines de facon unifiée, en les ramenant a un
modele simple dit « machine primitive ». Ce modele est caractérisé par un systéme
d'axes en quadratures indicé (d, g). On va prendre comme premiére approximation les
hypothéses simplificatrices suivantes :

» On néglige la saturation dans le circuit magnétique pour exprimer les flux comme

fonctions linéaires des courants,
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» on considere le circuit magnétique parfaitement feuilleté afin de négliger les
courants de Foucault,

> leffet de peau et les pertes par hystérésis sont négligées,

» 1'épaisseur de l'entrefer est constante sur toute la périphérie de la machine, on
néglige I'effet des encoches,

» la machine est considérée symétrique et équilibrée.

V.2.1. Equations de la machine asynchrone triphasée

Les hypotheses de simplifications nous permettent d’écrire les expressions

générales de la machine exprimées en fonction des flux. Les courants sont définis

comme suit :(en adoptant la convention de signe génératrice, ces équations générales

sont pour la machine asynchrone a cage d’écureuil dans un repére triphasé en mode

hypo synchrone).
A - Equations électriques
d
[vs]= m [ws] + [Rs][Is] (11.23)
d
[vi]= at [wi] + [Re][Ir] (11.24)
Ou:

[Vs] = (Vsa, Vsb, Vsc) b et [Ve] = (Vra, Vib, Vi) t sONt les tensions des trois phases statoriques et

[Ls]

rotoriques, respectivement.
= (Isa, Isb, Isc)t et [Ir] = (Ira, Irb, Irc) t représentent les vecteurs des courants traversant

ces phases.

[Ws] = (Dsa, Dsb, Psc) b, [Wr] = (Pra, Prb, Drc) t sont les vecteurs des flux totalisés traversant

Et

[Rs]

les enroulements statoriques et rotoriques.

rs 0 O rr 0 O
=|0 rs 0 [Re]=[0 rr 0] (1I1.25)
0 0 7rs 0O 0 rr

Sont respectivement les matrices des résistances statoriques et rotoriques par phase.

B - Equations magnétiques

Les expressions des flux statoriques et rotoriques sous la forme matricielle :
[ws] = [Lss]-[Is] + [Mst]-[Ir] (11.26)
[wr] = [Lec]-[Ir] + [Mis] - [1] (11.27)
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Et:
LS M S M S LI’ M r M r
[Lss] = M s Ls M s | ;5 [Le] = M r I-r M r
M, M, L M, M, L
cos (0,) Cos (er + Z—EJ cos (er - 2—“)
3 3
2
[Mgr] = Mg | COS (er —Z—JJ cos (6,) cos (er + ?nj = [M] ¢ (I1.28)
cos [er +2—:j cos (er —%nj cos (6,)
Avec:

Or : 'angle entre la phase a du stator et celle du rotor, (Q = d6, /dt),

Ls, (Lr) : Inductance propre d’'une phase statorique (rotorique),

M; (Mr) : Inductance mutuelle entre deux phases statoriques (rotoriques),

Msr : Inductance mutuelle maximale entre une phase du stator et une phase du
rotor.

C - Equations mécaniques
d
Cem-Cr- £:Q2 =] m Q (I1.29)

Avec:

Cem: Couple électromagnétique de la machine,

Cr: Couple résistant,

fr: Coefficient de frottement visqueux de la MADA,

Q : Vitesse de rotation de I’axe de la MADA,

J: l'inertie des parties tournantes.

V.2.2. Equations mathématiques de la MADA dans le repére (d, q)

La transformée de Park (1929 ) est une opération mathématique qui nous permet
de passer d'un systeme triphasé d’axes magnétiques décalés d'un angle électrique de
120° a un systeme a trois axes orthogonaux. Il s’agit d'un changement de base pour les
axes magnétiques du systéme (Voir figure 11.16). Donc cette transformation permet le

passage du systeme triphasé (a, b, ¢) au systeme biphasé a deux axes fictifs (d, q).
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Figure I1.16 : Repérage angulaire des systemes d’axes dans l'espace électrique
Afin d’obtenir un systéme simple, on considere les enroulements biphasés équivalents
aux enroulements statorique et rotorique,
Il est possible de définir une matrice [A], qui permet le passage des composantes Xanc

(systéme triphasé) aux composantes Xqq (Systéme biphasé) tournant a la méme vitesse,

telle que :

_ cos(8) cos(@ - 2?71) cos(e + %nj _
[A] g —sin(0) —sin[e—%") —sin(e+2—;] (1.30)
RN 2

0: L'angle entre la phase a du stator et 'axe d du référentiel,

La transformation peut s’effectuer a partir de deux transformations :

- la 1¢re transforme I’enroulement triphasé en un enroulement équivalent bipolaire dans
un repere fixe (o,f3, 0) elle est donnée par:

1 -05 -05

[A1]=\E 0 32 -43/2 (11.31)
N2 Y2 V2

- la 2¢me consiste en une rotation des axes du repere (o, 3) d’'un angle quelconque 6 pour

donner le référentiel tournant.
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(11.32)

[Az] = {COS(O) sin(e)}

—sin(6) cos()

V.2.3. Equations de la machine biphasée équivalente
Afin de simplifier la représentation des équations de la machine asynchrone, on utilise la

transformation de Park [Xdq] = [P (8)], [Xabc] = [Xabc] =[P (8)] -1, [Xdq]. Alors:

d
Vds= -Rs las + a Dds — 0aDgs (I1.33)
d
vdr= Relar + a Dgr - ((Da—(l)r) (qu (1134)
d
Vqs= 'Rslqs + a (Dqs + (Daq)ds (1135)
d
Vgr= Relgr + a Dgr + (wa—or) Dar (I.36)
Dgs = - Ls Ids + Lmlar (1137)
@4r= Lrldar - Lm las (1138)
®q5= - leqs + Lmlqr (11.39)
®qr= Lelgr - Lmlgs (1.40)

wa = (dO/dt) : Vitesse de rotation du référentiel,

or = (p-Q) = p-do:/dt :Vitesse électrique de rotation du rotor [tr/mn],
Ls, Lr : Inductances propres cycliques du stator et du rotor respectivement,
Ls = Las- Mas ; Lr = Lar - Mar

Lm : Inductance mutuelle cyclique entre stator et rotor : L = (3/2) M.

» Equation du couple :
Cem = - p(Lm/Lr)( q)drlqs - q)qr Ids) (11.4’1)

] %Q = Cem - Cr - Q(11.32) (11.42)

Avec:

Cem: Couple électromagnétique [N.m]

Cr: Couple résistant, [N.m]

f: Coefficient de frottement visqueux de 1a MADA,

(1 : Vitesse de rotation de I'axe de la MADA, [Tr/min]
] : Inertie des parties tournantes, [Kg.m?]

Les puissances active et réactive statoriques sont :
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Ps=-— (Ids,vds"' Iqs,vqs) (1143)
QS=_ (Ids,vqs_ Iqs,Vds) (1144)
Avec:

Ps: Puissance active statoriques, [W]
Qs : Puissance réactive statoriques, [VAr]

Les puissances active et réactive rotoriques sont :

Pr=— (Iqr,Vqr"‘ Idr,Vdr) (114‘5)
Qr=_ (Idr,Vqr_ Iqr,Vdr) (114‘6)
Avec:

P; : Puissance réactive rotoriques, [W]
Qr : Puissance réactive rotoriques, [VAr] [20-21]
V.3. Systemes qu’utilisent les machines synchrones
Les génératrices synchrones sont utilisé pour plusieurs raisons par exemple :

elles ont la capacité de controler leur tension de sortie et leur puissance réactive. Ce type
est préférable aux génératrices a induction en raison de leur plus grande efficacité, et
surtout aux grandes puissances.
Les machines synchrones sont généralement divisées en deux catégories :

1. Génératrice synchrone a rotor bobiné,

2. Génératrice synchrone a aimant permanent, selon le type de champ d’excitation.
La maitrise du synchronisme entre les forces électromotrices rotoriques et statoriques
est tres importante. A cause de la caractéristique (couple-vitesse) d’'une machine
synchrone utilisée en alternateur, les deux parties doivent tourner a la méme vitesse. Ca
pose probléeme dans l'intégration de la machine synchrone dans un systeme de
production d’énergie éolienne. C’est pour ca qu'on ajoute une interface électronique

entre le stator de la machine et le réseau électrique.

L’alternateur a base des aimants permanents (figure I.17) est le plus utilisé dans la
famille des machines synchrones dans le secteur d’énergie éolienne. Ce type est plus
coliteux. Le risque de perdre ses caractéristiques magnétiques est grand a cause des

fortes variations des couples électromagnétiques [22].
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Figure I1.17: Alternateur dans une chaine de conversion éolienne [22]

V.3.1. Modélisation de la machine synchrone
La modélisation des machines est une étape importante pour la commande, la
simulation et une meilleure compréhension des différents régimes de fonctionnement.
Dans la machine a courant continu (MCC) a excitation séparée, le couple et le flux sont
naturellement découplés, c’est pour ¢a que la commande de cette machine est simple.
Au contraire des commande des machines a courant alternatif (Machine
synchrone/asynchrone) qui est plus difficile, car ses deux variables sont fortement
couplées.
» La construction de la machine est supposée symétrique,
» La saturation est négligée, alors les inductances propres et mutuelles sont
indépendantes des courants qui circulent dans les différents enroulements.
» Les encoches sont supposées inexistantes,
> On néglige les pertes par hystérésis et les courants de Foucault.
Le schéma représentatif de la machine synchrone a modéliser est donné par la

figure I11.18

Va

Figure I1.18 : Schéma représentatif de la machine synchrone
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» Au stator : Trois enroulements (a, b, c) décalés avec un angle de (21/3).

» Aurotor : Un inducteur a aimants permanents.
Pour simplifier le modele dynamique de la machine synchrone (Voir figure 11.19), on
applique un changement de repere. Cest la transformée de Park qui permet de
transformer les trois bobines statoriques déphasées de (2m/3) en deux bobines fictives

équivalentes déphasées de (m/2).

Figure I1.19: Schéma représentatif de la MSAP dans le repere (d, q)

e Equations électriques:

. d
V, =R, + P - of,,

S-Sd d;t (11.47)
V,, = Riig, + dtsq + g,
e Equations magnétiques :
Py = Ld-id + ¢y (11.48)
¢y = Lol
Avec: ¢ =M i, +Li, =c*° (11.49)

Ala fin le modeéle électrique de la MSAP est sous la forme suivante :
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di
Vig =Rl +Lyg — & -l

s sq ' sq

dl (IL.50)
Vi, =Rl + L d;q +o(lyly +¢;)
e Equations mécaniques
L’équation mécanique de la machine est donnée par :
JXZ 4 0r X f=Co— G, (I.51)
or==" (11.52)
Avec:
C, : Couple résistif imposé par la charge mécanique.

f 3, :Couple des frottements visqueux.

dQ ). : . . R
J dtr : Couple d’'inertie des masses en rotation rapporté au diametre du rotor.

Pour la modélisation de la génératrice synchrone a aimant permanent, les sens des
courants Iq et I dans le repere d Park seront inversés.
Le modele de la génératrice GSAP est écrit alors sous la forme :

dl,

Vsd =-R Isd _Lsd

S

+aolglg

(1L53)[23]

dl,
Vsq :_Rslsq - qu dtq _w(Lsd Isd +¢f)

VI.CONCLUSION

La modélisation et un parametre nécessaire pour effectuer des simulations. Dans
ce chapitre on a donné les diverses notions mathématiques ainsi que la maniéere de
développer les équations en relation avec les génératrices a étudier. Nous avons décrit
ce qui se passe dans une chaine de conversion éolienne avec différents types de vitesses
(fixe et variable). Nous avons, également expliqué et modéliser une machine synchrone
ainsi qu’'une machine asynchrone a double alimentation. Les informations et les notions
vues dans ce deuxiéme chapitre nous préparent a comprendre la partie de la simulation

et des résultats présentée dans le chapitre suivant (Chapitre III).
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Chapitre : I Simulatiors et Résultats

[. INTRODUCTION

Ce chapitre concerne la simulation de la chaine de conversion éolienne a base des
machines synchrones a aimant permanant et des machines asynchrones a double
alimentation par le logiciel Matlab (Simulink). Le choix de ces machines est basé sur des
raisons technico-économiques. Afin de comprendre le comportement des machines
électriques (le composant le plus important dans la chaine de conversion éolienne) on
analyse plusieurs parametres Courants statoriques et rotorique, vitesse angulaire du
rotor et le couple électromagnétique. Une étude comparative des installations éoliennes
entre Adrar et Tlemcen dont le gisement éolien et les paramétres climatiques sont
différents donne la puissance active.
[I.PRESENTATIONDE SIMULINK

Simulink est un logiciel qui permet de simuler, modéliser et analyser des
systémes dynamiquesll a été produit par la société «The Math Works Inaz8 #8 AO00O O
outil intégré au noyau de calcul de logiciel appel®atlab qui procure un environnement
de modélisation basé sur des schémdsocs. Le logicielSimulink possede une interface
COAPEENOA OEIi PI A EAAEI EOAT O 16AT Al UOGA AAO
temporel. LeSimulinki 8 AOO B1 00 Ai AOEO Matabpacdnbe ile& CT AO 7/
simplement défini par des schémadl T AO NOdI T OOI 66A AAT O AAO .
élémentaires.

On peut envoyer ou recevoir des données (entrées, sorties ...) entre le Simulink et

1A -AOI AA AT TA 181 Di OAOEIT AOO Oi OAOOEAT A +p
Ill. CHAINEDE CONVERSIONEOLIENNEA BASEDE LA GADA
LafiguA j)))8pQq EI 1 OOOOA T A AEOAOEO Cili OAI

générale de la machine asynchrone a double alimentation

DFIM

Vabes Grid

= =

Rotor-side VSC  Grid-side VSC HrnEfiirimen
ths A

iah:r s
[eallg=s e
s — e N
Rotor - = Grid
filter Swcs WSQM filter
Rotor-side Grid-side
control control

Figure IIl.1: Configuration générale de la machine asynchrone a double alimentation [2]
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On utilise le modele de la mehine asynchronese trouvant dans la bibliothéque de
Simulink. Le block de dhree-Phase VI Measurement» est inséré du coté stator (pour
mesurer les tensions et les courants statoriques) et du c6té rotor (pour calculer les
tensions et les courants rotorques). Is, Vs, Ir sont respectivement le courant de stator, la
tension du stator et le courant rotorique.

La figure (111.2) présente le systeme complet. Un bloc de machine asynchrone fonctionne
en mode génératrice. Par définition la MADAMachine Asynclone a Double
Alimentation» est un générateur a induction a rotor bobiné ou les enroulements du
stator sont connectés directement au réseau de distribution et les enroulements de rotor
sont reliés a des convertisseurs de puissance bidirectionnels en coutanLe bloc
«universal bridge¢ eBiI 1O OT EOAOOGAI ¢ AT T OEAT O EOONOG
configuration pont. Ce bloc nous donne la possibilité de choisir le dispositif

électroniques (diode, thyristors...) et un PWM Generator (Pulse Width Modulationl.e

PIEEETERN

ATTA TTTEOI O AT 1T OEAT O 1 A0 OAvnAfurline A GohtiEEE AE A C /
TA TTATTA AA 18AT OTCilTi OAOGAOO AO T A AT TA ATl
" D | | Speed ref
[} J_L‘_ b:_ wmmlj—bﬂel PL—
From Zero-Order | spe=d .%Disuaz s.
iy @ e D pee

tita Held1
Subsystem
From3

Three Phase Monitor

Hold Constant V-l Measwementt

. o | Wnd turbine | T mE= s A »9 .
; O e i j kU
N@ Bla—— T B b ' bla——T b B IS T D Volage Souse
c T
4

c © C © < c

Three-Phase Three_Phase Universal Bridge

Asynchronous Machine
Programmable V| Measurement 5 Units

Figure I111.2: Configuration de la machine plus la partie commande

A titre de remarques, Powergui est un bloc ajouté par Simulink permettant a certain
dispositif électrique (les machines électriques par exemple) de fonctionner
correctement. Quant au Zero order hold, il permet au systeme de fonctionner comme un

systeme el [3].
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[ll.1. Fonctionnement a vitesse aléatoire
Il existe des aérogénérateurs qui fonctionnent directement a la vitesse aléatoire du
vent. Le but de cette partie est de simuler la vitesse du vent aléatoire et d'étudier
1 8ET &£ OAT AA A A vitdsBenpllair® di@ofoO OA 000
, 61 TAOCEA AETi OENOA Ai 1T OAT OA AAT O 1T A OAT O At
turbine, ensuite en énergie électrique par le générateur.
/T PAOO CcilTi OAO OT A Oi OEA OAI DT OAl I éhtréedA 1 A (

et pour le faire on va décomposer le vent en deux parties

Qu

9 51TA PAOOEA OOOAOI AT OAgq AGAOO O1 bHPOI AAGOO
avec la vitesse moyenne du vent.
1 Une partie fixe: c'est la moyenne de la vitesse du vent.
La turbine filtre les fluctuations hautes fréquences. Pour cela, on utilise un filtre passe
bas a la composante de turbulence afin que celé® reproduise une caractéristique

proche de la réalité dont la fonction de transfert est :
B = 1
1+45 (111.1)

Avec: ¢ est la constante du temps [s]. Elle dépend da vitesse moyenne du ventdu
diamétre du rotor et également de l'inensité de turbulence du vent [4].

Dans la figure 3, le bloc constant représente la partie vitesse du vent fixe et la Band
Limited White Noise représente la partie turbulente du vent. La fonction de transfert est
le filtre passe bas. Comme la vitesse du veest la somme des deux parties on ajoute un

sommateur etun Scope pour afficher les graphes.

]ﬂPﬁf > S ——»(+, - ]
45+1 -/
Band-Limited Transfer Fon Soope
White Moise
E:]
Constant

Figure 111.3 : Bloc de modélisation du vent
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La figure (Ill.4), présente la vitesse du vent (m/s). On constate que la vitesse commence
par la valeur 8 m/s. Ensuite, des turbulences (mouvement aléatoire de Giir)
commencent et leurs vitesses varient de 6 a 9,5 m/s. Cette variation est proche du

systéme réel du vent.

N
T T T T T T T

9.5 - n
g o —
£
w 8.5
c
@
> g .
=]
T
@ 7.5 i
@
7]
g 7t :
>

6.5 -

| | | | | | | |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Temps (s)

Figure 111.4 : Simulation du vent aléatoire pour une période de trois minutes
Notons que laconstante du temps{ est égale a 4 s pour un diameétre de 70 m et la vitesse
moyenne du vent est 8 m/s [5].

La figure (111.5) présente la vitesse angulaire de rotor en fonction du temps. La courbe se
divise en deux parties. Partie 1: le régim&ansitoire. Dans ce régime, La vitesse varie de
0 a 142 rad/s (1356 tours/minute). Quant a la deuxieme partie (le régime permanent),
la vitesse atteint 150 rad/s (1432 tours/minute) a t égal a 9 secondes et la vitesse du
vent est égale a 9,1 m/s cet irstant (t=9s). A t égal 18 secondes la vitesse du vent est
égale a 6,4 m/s et par conséquent la vitesse angulaire du rotor est égale a 112 rad/s
(1069 tours/minutes). On constate que la vitesse angulaire de rotor varie
proportionnellement avec la vitesse &atoire du vent. On peut expliquer cette
dépendance par le fait que la puissance récupérée par I'éolienne augmente en fonction

de la vitesse du vent.
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Figure 111.5 : Variation de la vitesse angulaire de rotor en fonction de la vitesse du vent
[11.2. Fonctionnement a vitesse fixe
$AT 0 AAOOA PAOOEAR 1T1 OB ET Oi OAOGOA AO@ Ai OT «
vent. Le but est d'étudier les parametres de la machine électriques a une vitesse de vent
égale a 12 m/s (figure 1l1.6).
15

=y
o

o

Vitesse du vent (m/s)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Temps (s)

Figure 111.6: Vitesse du vent
Dans la figure (11.7), la vitesse angulaire de rotor commence a partir de 0 rad/s et
augmente dans le régime transitoire. On remarque une petite perturbation au début du
systéme a cause dezlbsence du contrble de la partie réseau (Gricbntrol). En réalité, le
comportement de la machine est différent de cela. Concernant le régime permanant, il

est atteint a partir t=2s. La vitesse se stabilise a 210 (rad/s) (2005 tours /minutes).
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200 R

150 - 7

100 7

50 7

Vitesse angulaire de rotor (rad/s)
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Figure 1.7 : Vitesse angulaire de rotor

Notons quenotre machine est caractérisée par la vitesse de synchronisme donnée par
1 o7 NOAOEI6D.filp. AOGO b
Ou: p: Nombre des pdles (dans ce cas égal a 2)

f: Fréquence (50Hz).
Cette vitesse de synchronisme est égale a 1500 (tr/mn), donc la génératiasynchrone
fonctionne en mode hyper synchrone (ou la vitesse en régime permanant dépasse la
vitesse de synchronisme).
Dans la figure (111.8), on présente la tension statorique Vs. Les courbes sont de type
OET 00T aAAl AB8AI PI EOOA AHzplesyiansiofs sdnidécaldes efmtei NOAT
Abo Ad Ol AEZ‘—”DAI AGO AA
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Figure 111.8 : Variation des Tensions statoriques Vs en fonction du temps
Dans la figure (I11.9), on présente la courbe des courants statoriques Is (A)@st un
systeme de courans triphasés décalés. Au démarrage la machine absorbe un courant
important (atteignant jusqua 1,25 * 104 A) et puis le systéeme se stabilise a une valeur
fixe (0,25> 104 A). On est dans le régime permanent.
Notre systeme est lié directement au réseau, si on ajoute le contr6le de la partie réseau
le courant au démarrage sera plus faible, et on obtient un temps de réponse plus grand.
On constate qudors du démarragelié directement auréseau, les courants deémarrage
peuvent atteindre des valeurs desourant jusqua 4 fois la valeur nominaleLa figure 111.10
1T6A0O NOGGOT UTTi AAO AT OOAT OO OOAOI OENOAOGS

x10%

1] i

iy |
' ‘ “ ‘ “\kﬂl_wl“WW'“Wlml,w,||'|{“|H,|.||.<|”|}.||.|'H|m|.||.'||+|u||.|.|‘|||||||..||.|+H\n»|.||.<||1|}|||p|.|'|||q|||».||.||H\||+|.||.¢||+\ﬂ||+|||||||M'||u|||+\|n\n||n|||1||H\+|'|||||4\|1\u||:|||1|||{\|||»|||1|||1\||+|'|||1||+\||||+|;|||||<\||\n||||||+\|n}|
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0 0.5 1 1.5 2 25 3

Temps (s)

Figure 111.9 : Courants statoriques Is
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Figure 111.10 : Courants statoriques Is (zoom)
La figure (111.11), présente la variation du couple électromagnétique (Nm).e couple au
démarrage est trés important. Apres que la machine atteint la vitesse nominale (régime
permanant), le couple a une valeur négativel.2 x 104 Nm car la machine fonctionne en
mode génératrice. A titre de rappel, si le produit vitesse couple électromagnétique est
positif, la machine fonctionne en mode moteur sinon elle est génératrice.
, A ATOPT A TA O8ATTO1IA PAOG AAO 1 AcoipkAsEdel A A O«
161 OAOA AA 1 Al Héstprobortidrindauicourait | | ET A1 A8
Généralementd ET OOAT 1 AOETT AEOAAOA AO Oi OAADO bBOi OA
UBA O APDPAI AO Ai OOAT O EIi Bi 00 Adudsolidrs s&T A7 1
présentent: soit l'utilisation de 18 AT ET AT OAQOET T DHAO O1 OAOEAOADGO
le contrdle du courant et du couple de démarrage), soit la commande du flux statorique

pour régler le couple électromagnétique.
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Figure 11.11 : Couplélectromagnétique
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Dans la figure (111.12), les oscillations au niveau du couple sont dues essentiellement au

convertisseur. Ce dernier fait apparaitre des harmoniques au niveau des tensions de

Figure 111.12 : Couple électromagnétique (Zoom)

sortie et des courants influant directement sur la forme du couple. On peut diminuer ces

oscillations en augmentant la fréquence de commutation des interrupteurs; ce qui

permet de minimiser le taux d’harmoniques.
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La figure (111.13), représente les courants rotoriquedr (A). Le systéme est triphasé au
démarrage car il Y@ un grandappel de courant 1.4 x 104 (A); au régime permanant le
courant prend la valeur 0.2x 104 (A). Aussi, on remarque que la forme @nde du
courant comporte plus dharmoniques, a cause des composants électroniques de
puissance. Le probleme avec le démarrage avec des convertisseurs est la création des

harmoniques, qui perturbent la forme de la courbe du courant.
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Figure 111.13 : Courants rotoriques Ir
La figure (111.14), est une courbe de la puissance de la turbine (Watt) en fonction de la
vitesse du vent (m/s). On remarque que, pour une vitesse du vent inférieur a 3,8 m/s, la
turbine ne peut pas fournir de puissance et entre les vitesses de [32](m/s) la
puissance augmente @ne maniére proportionnelle avec la vitesse du vent.
1 pour les vitesses supérieures a 12 m/s la puissance reste fixe afin de protéger le

systeme contre les grandes valeurs du vent.
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Figure 111.14 : Puissance de la turbine en fonctionlderitesse du vent [6]

[11.3. Fonctionnement a vitesse du vent variable

, A AETE®@ AA 1T A OEOYcOQROOIFATAG A GAEAT GPA ArAGh A U m
égale a 12 m/s.

Dans la figure (111.15) présente le comportement de la vitessevariable » du vent (m/s)

en fonction du temps. On remarque que la vitesse est stable jusqu'a t=3s aprés elle
augmente brusquement a 12 m/s.
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Figure 111.15 : Vitesse variable du vent

La figure (111.16), représente la vitesse angulaire de rotor (rad/s). Lanachine commence

avec une vitesse nulle jusg@ 110 (rad/s). On est dans le régime transitoire (1 s), puis
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elle se stabilise a partir de la premiére seconde (régime permanant) ou elle atteint la
valeur 105 (rad/s). Les valeurs de la vitesse entre 0 et 8econdes correspondent a la
vitesse du vent égale a 6 m/s. Quand on applique une vitesse de vent de 12 m/s a¢fee 3
seconde la vitesse angulaire de rotor augmente dans le régime transitoire, ensuite elle se
stabilise a 210 (rad/s). La machine fonctionne dns ce cas dans le mode hyper
synchrone.

On conclut que le profil du vent influe sur la vitesse angulaire de rotor. Cette derniere

augmente pour des valeurs de vitesses du vent plus élevées.
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Figure 111.16 : Vitesse angulaire de rotor en fonction thmps

Daprés la figure (111.17), le couple au démarrage est trés important. Une fois que la
machine atteint sa vitesse nominale (régime permanant), le couple a une valeur négative
- 0.3 % 104 Nm car la machine fonctionne en mode génératricegette partie correspond a

la vitesse du vent (6m/s) [0;3 s] le couple de démarrage est debrdre de 6 fois de
couple nominale, Le couple a un démarrage tres élevé car il est proportionnel au
courant. Quand on applique la vitesse du vent 12 m/s, a lacisieme seconde le couple
électromagnétique change et prend la valeur 1.2 x 104 Nm, donc la vitesse de vent a
une influence sur le couple.Les harmoniques sont essentiellement causées par les

convertisseurs.
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Figure 111.17 : Couple électronagnétique (Tem)

La figure (111.18), est la courbe de systeme triphasé des courants statorique Is (A).

Au démarrage il Ya un grand appel de courant (1,25x 104 A) mais le systéme (les

composants de la machine) est protégé a cause de la commarnvectorielle. Quant au

régime permanant, le courant atteint la valeur 0,1*% 104 A (entre 0,25 et 3 S)

correspondant a une vitesse de vent égale a 6 m/s. A la vitesse de vent égale a 12 m/s

pour t=3s, on remarque une augmentation de la valeur de courant atteignant 0, %5104

A. On conclut que les courants en régime permamiesont bien adaptés aux variations de

la vitesse du vent. Pour des grandes vitesses du vent on a des grandes valeurs de

courant.
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Figure 111.18 : Courants statoriques Is
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La figure (ll11.19), est la courbe des courants rotoriques Ir (A). Le systeme triphasau
démarrage donne un courant égal d,4 > 104 (A). Au régime permanant, le courant
prend la valeur 0,08 > 104 (A) correspondant a la vitesse du vent de 6 (m/s). En
appliquant un profil de vent différent (12 m/s) a la troisieme sconde, on constate que la
valeur de courant rotorique change et elle prend la valeur de 0,x% 104 (A). Les

convertisseurs électroniques sont donc, la cause des harmoniques dans la courbe des
courants.

x10%

e
(3]
1

Courants rotoriques (A)
o

Temps (s)
Figure 111.19 : Courants rotoriques Ir
On conclut que le vent influe sur le comportement de la machine asynchrone (vitesse de
rotation, courant statorique, courant rotorique, tension statorique et couple
électromagnétique).
[11.4. Fonctionnement a une vitesse angulaire de rotor de référence
LaAEAET A AA AT 1T OAOOGETT iTITEATTA A& 1TAOCEITI
vitesse du vent. La figure (l11.20), présente la vitesse angulaire de rotor (rad/s) en
fonction du temps. Tout dabord il faut commander la vitesse, et pour cela on utilise la
commande vectorielle (de type sans capteur sensorless). La vitesse de référence est de
150 (rad/s). Au démarrage, il Y@ des petites perturbations car le systéme est lié
directement au réseau (sans étre controlé). A la vitesse mesurée, le dépassement est
peti0 AO 1T A OAI PO AA Oi I TOA 16A00 AOOOE | m8y
la vitesse de référence (la valeuest de 150 (rad/s). On conclut que le correcteur PI

(proportionnel, intégral) fonctionne correctement et la commande permet @voir une
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erreur statique nulle. Le fonctionnement dans ce mode est plus simple et peu colteux

surtout pour le coté électrique.

160 ' . : .

80

L -]
o o

Vitesse angulaire du rotor (rad/s)
N
o

o

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Temps (s)

Figure I11.20 : Simulation de la vitesse mesurée et la vitesse de référence
Remargue : Si on change la vitesse de référence la vitesse mesurée change aussi a cause
de la commande de vitesse. On peut également, changer le mode de fonctionnement de

la machine du mode moteur au mode génératrice en changent le signe du couple.

IV. COMPARAISONENTRE DEUX SITES ALGERIENS

Dans cette partie, on va effectuer une étude comparative entre deux sites
algériens (Tlemcen et Adrar). Le profil du vent est différent pour les deux sites. La
vitesse du vent dans le site de Tlemcen est de 2,02 m/s (cette valest calculée adide
des centres de mesure pendant dix ans a 10 n@ttitude). Quant au site @\drar la
vitesse du vent est de 6 m/s. Pour connaitre la vitesse du vent a une altitude connue on

va a utiliser l@quation suivante:

wQ wQ — (I11.1)

ou:
W(h) : Vitesse du vent (m/s) calculée a une hauteur connue.
Vr(hmes) : Vitesse du vent a@ltitude a 10 m/s [11]
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(Pour trouver la vitesse moyenne annuelle du vent a Tlemcen, on additionne les valeurs
des vents mesurées pour toute@nnée et on divise la somme par 12, avih,,.- égal a
10m).

Supposons que@olienne a une hauteur éga a 70m donc dpres la relation précédente
(I1.1), on a W(70) = 3,024 m/s eta égal a 0,2 poumne zone agricole avec de nombreux
batiments, ou des haies de 8 metres espacées de 250 m.

Pour le site dAdrar Vi-(h,,..) est égal & 6 m/s.

Donc la vitesse a 70 madlltitude est:

W (70) = 8,451 m/s et égal 0,1Zone agricole avec quelques maisons et hautes haies

(dane hauteur de 8 metres maximum) espacéesahviron 500 m. [7]
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Figure 111.21 : Block utilisé pour la simulation

La figure (111.21), représente le block Simulink pour simuler la puissance active de la
AEAET A AA AT1 OGAOOEIT #1T1EATTA U AAOAsod OT A ¢
utilisés afin de convertir la valeur de puissance activeigRWatt), la puissarce nominale

de la machine asynchrone a double alimentation est,5% 106 (VA) et la puissance

nominale de la turbine est 1, 106 (Watt).
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Figure 111.22 : Vitesse du vent

La figure (111.22), c'est la courbe de la vitesse stable dient 8,451 m/s pour le site

d@\drar. Cette vitesse est calculée pour une altitude de 70 m.

&ECOOA )Y))8¢ex d O0OOEOOAT A AAOEOA

La courbe de la figure (111.23) représente la puissance active (Watt) pour le sitédirar.
Le systemecommence avec des oscillations importantes au démarragées valeurs sont
de l@rdre de 3 fois la puissance nominale donc le systéme nécessite une commande de
ces puissances afin de le stabiliser. La valeur de la puissance active se stabilise dans le

régime permanant a la valeur0,5 > 106 Watt; la valeur négative indigue que la machine
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fonctionne comme une génératrice. On conclut que la machine est en train de fournir la

puissance active au réseau électrique.

Figure 111.24 : Vitesse du ven Tlemcen

La figure (11.24), représente la vitesse moyenne annuelle du veen fonction du temps
(s) pour le site de Tlemcen (stable et égale a 3.024 m/s). Cette vitesse est calculée pour

une altitude de 70 m.

Figure 111.25 : Puissance active a Tlenmce

Quant a la puissance active (Watt) en fonction de temps (s) pour le site de Tlemcen

(figure 111-25), le systeme commence avec des oscillations importantes au démarrage
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des valeurs de ®rdre de 3 fois la puissance nominale (4.5 106 Watt) donc le systéme

nécessite une commande de ces puissances afin de le stabiliser. La valeur de la puissance

active se stabilise dans le régime permanant a la valeur 1105 Watt.- Cette valeur est

positive donc la machine fonctionne comme moteuiOn conclut que la machine est en

train d@bsorber la puissance active du réseau électrique.

On conclut que certains sites, comme exemple Tlemcen, ne sont pas favorables pour
ldmplémentation de I@nergie éolienne car les caractéristiques climatiques de sesites

ne nous permettent pas de produire@lectricité a base de@®nergie de vent. Au contraire

AO OEOA A8! AOAOh EI bDPOiI AOEO O1T A COAT AR DPOEC
choisie.

Solutions proposées pour le site de Tlemcen

%l DOEIRAEOGBEAGi T 1 EATTA AOO OT A i1AOGCEA ATIE

toujours disponible, pour cette raison on peut utiliser.
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Figure 111.26 : Chaine de conversion éolienne a base de GSAP

On utilise une petite turbine avec une puissance de 25 KW. Cette derniere peut
fonctionner a faible vitesse. On applique la vitesse du vent calculée pour le site de
Tlemcen (égale a 3.024 m/s).

La figure (I11.27) donne la courbe de la puissance active pour le site de Tlemcen a base
daune petite turbine. On constate que cette fois le résultat est différent de celle de la
figure (I11.25), car la vitesse du vent (3.024 1fs) est capable de générer une puissance a
une telle turbine. On remarque un dépassement au régime transitoire ensuite la
puissance se stabilise a la valeud.4 KW. Comme la valeur est négative, elle est fournie

donc au réseau électrique.

Figure 111.27: Puissance active

La figure (111.28), est la courbe de la vitesse angulaire de rotor (rad/s). Au régime
transitoire la vitesse atteint une valeur de 190 (rad/s) puis elle se stabilise a la valeur de

148 rad/s. Elle est équivalente a une vitesse de rotatio: 1413 tours par minute.
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Figure 111.28 : Vitesse angulaire de rotor
La figure (111.29), présente la courbe des courants statoriques (A). I&gjit d@in systéme
OOEDPEAOi Ai AAii8 /1 OAIi AONOGA O1 Ai bAOOAI AT O
normal, la machine nécessite, au démarrage, un grand courant dans le régime
transitoire puis le courant se stabilise a 13 A. On constate que cette valeur est petite car
on est en train dutiliser une petite génératrice. En principe, les machines synchrones

sont utilisées dans les grandes puissances mais il existe des génératrice avec de petites

puissance.

Figure 111.29 : Courants statoriques
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On conclut qued, A £EET

A5 OOEI EOAO 16

iTAOCEA 11 EATTA

pas forte, on utilise unpetit aérogénérateur qui est capable de fournir la puissance au

Oi OAAO
Le tableau II})

j OAUT 1
Oi 00I A

AA

1671171 EATTA AGAT OEOI T
1 A0 Oi 001 OAOO AA

Tlemcen Adrar
Vitesse du vent a 10 d'altitude 2,02 m/s 6 m/s
Vitesse du vent a 70 d'altitude 3,024 m/s 8,451 m/s
Puissance du
66 480, 01 KW 1,46 MW
vent
En utilisant un : :
Puissance 1x10° W Machine
grand ] o .
o recupéree par fonctionnent comme 0,5 MW
aérogénérateur ] o
I'aérogénérateur moteur
Rendement / 37 %
Puissance du
3.58 KW
vent )
N Non étudier Car
En utilisant un : L
_ Puissance I'aérogénérateur est
petit i o )
] o récupérée par 1.4 KW petit et n'est pas
aerogénérateur ] o _
I'aérogénérateur compatible avec Adrar
Rendement 39,1 %

Tableau Ill.1 Etude comparative entre les sites de Tlemcen et Adrar
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VI.CONCLUSION

Dans ce dernier chapitre, nous avons étudié la chaine de conversion éolienne
avec chaque type de vent : aléatoire, fixe et variable base de machine synchrone et/ou
AOUT AEOT T A8 , 81 &@dIA logkié O SiruliEdlafiad.0 & Bomparaison
entre deux sites a faible et fort gisement éolien (Tlemcen et Adrar) nous as permis
d'obtenir la puissance active d'une installation éoliane. La puissance active négative
correspondante au site de vitesse forte du vent (Adrar; 0.5 MW) indique que
I'aérogénérateur est entrain de fournir I'électricité au réseau de distribution. Quant a la
puissance active positive, elle correspond au site déible vitesse du vent alors
I'aérogénérateur absorbe la puissance de réseau.
OAOIE TAO O11O6OETTO bHOIPIOGIiAOGO PIiOO 1T A OEO
aérogénérateur nous permet de conclure que la production de [I'électricité par un
systeme éolien st possible, mais elle reste faible (1.4 KW). De ce fait, on peut alimenter
que des dispositifs électriques a faible puissance. On conclut aussi que I'étude technique

et climatique d'une installation éolienne est importante.
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fin de protéger notre environnement et sauvegarder notre planete, les
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