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Résumé

Résumé

Dans une commune, un bon éclairement est nécessaire pour la sécurité et le confort des usagers

de l'espace public. Mais l'éclairage public représente 40 % de la consommation nationale d'énergie

et constitue une grande partie du budget de la commune, selon la déclaration du ministre de l'énergie

Mustapha Guitouni en 2018, en quali�ant cela de gaspillage �.

C'est pourquoi, aujourd'hui il est devenu indispensable d'÷uvrer pour favoriser un éclairage plus

performant, respectueux de l'environnement, et moins consommateur d'énergie. Dans ce contexte une

étude sur la consommation et la gestion de l'énergie a été établie.

L'objectif de ce travail consiste en premier lieu en la maîtrise de la demande de l'énergie de l'éclai-

rage public, pour cela nous avons opté pour le remplacement des anciens luminaires existants jugé

énergivores et surdimensionnés par d'autre luminaires plus e�caces, plus performants, en adaptant la

puissance d'éclairage.

En second lieu, un système de gestion de l'énergie a été établi pour une installation d'éclairage

public en mode connecté, à base de panneaux photovoltaïques et un système de stockage par batteries,

a�n d'optimiser l'e�cacité énergétique, les besoins en lumière et obtenir un fonctionnement �able,

durable et économique.

Mots Clé :Éclairage public, e�cacité énergétique, maîtrise de la demande (MDE), gestion de

l'énergie.
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Abstract

In a commune, good lighting is necessary for the safety and comfort of users of public space. But

public lighting accounts for 40% of national energy consumption and constitutes a large part of the

commune's budget, according to the statement of the Minister of Energy Mustapha Guitouni in 2018,

calling it wasteful."

Therefore, today it has become essential to work to promote a more e�cient lighting, environmen-

tally friendly, and less energy consuming. In this context, a study on the consumption and management

of energy has been established.

The objective of this work consists �rst of all in the control of the energy demand of the public

lighting, for that we opted for the replacement of the old existing luminaries judged energy-consuming

and oversized by other more e�ective luminaries, more powerful, by adapting the lighting power.

Secondly, an energy management system was established for a connected public lighting instal-

lation, based on photovoltaic panels and a battery storage system, in order to optimize the energy

e�ciency, the optimize energy e�ciency, lighting needs and obtain a reliable, sustainable and econo-

mical operation.

Key words : Public lighting, energy e�ciency, demand side management (DSM), energy mana-

gement.
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Introduction générale

La lumière joue un rôle vital dans notre vie et personne ne peut imaginer la vie sans lumière, qui va

au-delà de l'usage mais sert aussi au confort, à la réduction des accidents de la route, à la décoration,

pour des raisons commerciales et esthétiques et à la sécurité dans notre vie quotidienne.

L'éclairage public est l'un des besoins fondamentaux de la société moderne utilisé dans di�érentes

applications et domaines (ex. les routes, les parkings, les espaces publics et les rues), un bon éclairage

des rues est important pour la sécurité routière (véhicules et piétons) et contribue à l'industrie du

transport d'un pays, tandis que des espaces publics bien éclairés améliorent l'activité sociale, les

initiatives touristiques et la sécurité générale.

En e�et, ce service public participe à la pointe de consommation d'énergie, il représente environ

19 % de la consommation mondiale d'électricité et environ 6 % des émissions de gaz à e�et de serre.

A�n de renforcer la sécurité des approvisionnements d'énergie à moyen et long terme, la croissance

de la demande à la pointe peut être maîtrisée, La MDE met en ÷uvre des techniques d'économie,

d'e�cience énergétique et de gestion de l'électricité a�n de réduire la consommation électrique et les

pertes sur le réseau.

Dans la même perspective, l'Algérie opte une stratégie d'e�cacité énergétique. Les installations

d'éclairage public adoptent désormais des modèles de gestion par l'introduction de nouvelles techno-

logies qui répondent aux besoins souhaités par l'entité humaine tout en respectant l'environnement et

qui mènent vers un développement durable qui est l'enjeu de ces dernières décennies.

Par conséquent, un axe majeur a été évolué dans les di�érentes communes par l'utilisation des

énergies renouvelables (particulièrement le solaire photovoltaïque). Le système d'éclairage public

solaire a pour but d'éclairer beaucoup plus les zones qui ne sont pas raccordées au réseau tout assurant

une luminosité e�cace qui répond aux besoins des usagers.

Notre projet de �n d'étude consiste en la maîtrise de la demande et la gestion de l'énergie dans

le secteur de l'éclairage public permettant de réduire la consommation électrique et la pollution
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lumineuse.

Ce mémoire est subdivisé en quatres chapitres.

Le premier chapitre représente une base de données théorique de l'éclairage public dont nous

avons présenté une description générale de l'éclairage public, les domaines d'utilisation, le mode de

fonctionnement qu'il soit permanent, semi permanent, ou fonctionnement par régulation, les termi-

nologies usuelles, le matériel nécessaire pour la conception d'une installation EP et l'alimentation du

réseau d'éclairage public.

Dans le deuxième chapitre nous avons déterminé les objectifs de l'économie de la charge de

l'éclairage public et les pratiques qui mène à la maitrise de la demande d'énergie. Nous avons exposé

par la suite les méthodes de pré dimensionnement de l'éclairage public, les critères de choix du

matériel nécessaire dans une installation EP et l'élaboration d'une simulation par logiciel "DIALux"

en comparant les résultats d'éclairement de l'état actuel dans une rue de la ville d'Oran et des di�érentes

solutions proposés avec possibilité d'économie d'énergie

Le troisième chapitre est consacré à une étude de dimensionnement d'un système d'éclairage

public solaire constitué de panneau photovoltaïque, batterie et régulateur de charge en utilisant le

logiciel PV sys. Ce dimensionnement est nécessaire avant l'implantation de toutes installation EP.

Tandis qu'au quatrième chapitre, nous avons élaboré un programme de gestion de l'énergie d'une

installation d'éclairage public à base de panneaux photovoltaïques pour une rue située à la ville d'Oran.

Notre travail s'achèvera par une conclusion générale et des perspectives.
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1
État de l'art sur l'éclairage public

1.1 Introduction

La lumière est un élément essentiel pour l'activité humaine, la journée est �nie éclairé par le soleil,

mais la lumière arti�cielle est obligatoire lorsque la nuit tombe. Aujourd'hui, l'éclairage arti�ciel n'est

pas seulement un moyen d'obtenir de la lumière, il est plutôt un élément vital pour la vie humaine, en

particulier dans les zones urbaines.

L'éclairage public contribue à la fois au confort et à la sécurité publique, en jouant un rôle important

dans la perception nocturne des espaces publics (identi�cation des di�érents usagers, détection des

obstacles routiers potentiels..) [1, 2].

1.2 Dé�nition de l'éclairage

Selon le dictionnaire Larousse, "Application de la lumière aux objets ou à leur environnement de

manière à les rendre visibles ; action, manière d'éclairer, d'être éclairé ; ensemble des dispositifs qui

distribuent une lumière arti�cielle" [1].

Figure 1.1: Éclairage extérieure
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1.3 Éclairage public

L'éclairage publics est l'ensemble des moyens d'éclairage mis en ÷uvre dans les espaces publics,

à l'intérieur et à l'extérieur des villes, très généralement en bordures des voiries et places, nécessaires

à la sécurité ou à l'agrément de l'homme.

Il permet de circuler en toute sécurité sur la route et sur les trottoirs. Il contribue au confort de

vie des habitants, valorise l'espace urbain et contribue à l'économie du territoire en renforçant son

attractive [3].

Figure 1.2: Éclairage public d'une route

1.4 Domaines d'utilisation d'éclairage

Il y a plusieurs utilisation de l'EP à savoir [4] :

1.4.1 Éclairage routier

Éclairer les zones de circulation véhiculaire est principalement une question de sécurité voir

la �gure (1.3). La grande vitesse des véhicules motorisés pose un risque d'accidents important

que l'éclairage nocturne permet de réduire considérablement. En conséquence, la réglementation

concernant l'éclairage routier est stricte, et la plani�cation et l'exécution du projet exigent un grand

soin.

Figure 1.3: Éclairage routier
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1.4.2 Éclairage des espaces publics

L'éclairage des espaces publics comme le montre la �gure (1.4) facilite leur surveillance pendant

la nuit dans le but de prolonger leur utilité et de prévenir des accidents et des crimes. En créant une

atmosphère détendue, il sécurise donc les utilisateurs.

Par conséquence, l'éclairement des espaces publics augmente la qualité de vie et stimule souvent

les activités économiques dans les agglomérations principales.

Figure 1.4: Éclairage des espaces publics

1.4.3 Éclairage des espaces sportifs

Pour permettre des activités sportives pendant des heures d'obscurité, il faut éclairer les terrains de

sport avec des projecteurs spécialisés comme indiqué dans la �gure (1.5). Il est important que ceux-ci

soient assez puissants et ne dérangent pas les joueurs pour éviter des accidents .

Figure 1.5: Éclairage des espaces sportifs
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1.4.4 Éclairage d'ambiance

L'éclairage des bâtiments et monuments intéressants souligne leur importance, conçoit des points

d'identi�cation et crée une atmosphère agréable la �gure (1.6). De plus, ce type d'éclairage peut

prévenir des gra�ti et décharges aléatoire des déchets. Il faut être prudent lors de l'éclairage des

espaces verts publics, car cela peut nuire aux plantes.

Figure 1.6: Éclairage d'ambiance

1.5 Objectifs des installations EP

Les objectifs de l'éclairage public sont [4] :

� Que ce soit en marchant ou en man÷uvrant, tous les utilisateurs peuvent bien percevoir les

obstacles pour assurer un voyage en toute sécurité.

� Assurer la sécurité des personnes et des biens avec un éclairage d'ambiance satisfaisant

� Localiser facilement des emplacements et des points spéci�ques, des intersections, des passages

pour piétons, etc.

� Autoriser les activités nocturnes, sportives ou autres.

� Créer une atmosphère agréable en harmonie avec les di�érents espaces.

� Améliorer les bâtiments, les murs extérieurs et les espaces verts.

� Intégration des dispositifs de commande, des bougeoirs et de l'éclairage au mobilier urbain dans

un environnement diurne sans provoquer de gêne majeure.

1.6 Caractéristiques de l'équipement d'éclairage

L'EP comprend l'éclairage des villes et des artères interurbaines (autoroutes, routes, pistes cy-

clables, trottoirs...). Ce commerce est essentiel car il favorise la circulation de la nuit, pour assurer la

sécurité et le confort des utilisateurs.
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En e�et, pour les conducteurs, il s'agira d'assurer la visibilité de la route et de ses abords, et tout

obstacle. Pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route, ce sera l'essentiel est de limiter

au maximum la zone ombragée, de distinguer les trottoirs, véhicules et divers obstacles.La mise en

place de l'EP implique l'utilisation de matériaux spéci�ques sélectionnés selon des critères précis [5].

1.7 Fonctions de l'éclairage :

Les fonctions de l'EP sont multiples citons : [1]

� Sécurité.

� Balisage.

� l'ambiance.

� la valorisation.

� le confort visuel.

� la décoration.

1.8 Modes de fonctionnement

Associés à ces commandes, di�érents modes de fonctionnement sont possibles, privilégiant plus

ou moins la maîtrise de l'énergie [6] :

1.8.1 Fonctionnement permanent

C'est le mode de fonctionnement le plus courant : allumez-le la nuit et éteignez-le le matin.

Un interrupteur crépusculaire su�t pour assurer ce type de fonctionnement. De telles actions créent

du temps lorsque le dispositif marche/arrêt est correctement réglé, l'utilisation annuelle est d'environ

4100 heures.

1.8.2 Fonctionnement semi-permanent

C'est le moyen le plus basique d'exploiter l'énergie, mais c'est aussi le plus e�cace ! Populaire

dans les zones rurales mais moins populaire dans les zones urbaines. C'est aussi le moyen le plus

radical de lutter contre la pollution lumineuse. Comme le coût d'une seule horloge est très faible, le

retour sur investissement est très faible quel que soit le nombre d'appareils.

Les limitations d'utilisation de cet appareil sont liées à l'inconfort sans éclairage.
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L'insécurité sans éclairage (sur la route ou pour les biens et les personnes) est également une cause

et une source de débat souvent citées.

1.8.3 Fonctionnement par régulation

Au sens strict, il s'agit d'une diminution de l'éclairage à certaines heures de la nuit. Cette régulation

de tension/puissance apporte de nombreux avantages à l'armoire, à savoir :

� Réduction de la consommation d'énergie due aux contraintes de puissance pendant les heures

creuses.

� L'élimination de la surtension permet à la source de fonctionner avec une e�cacité maximale.

� La veilleuse est maintenue allumée en répondant au désir de garder la lumière allumée toute la

nuit, contrairement aux coupures nocturnes vues auparavant.

� En éliminant les surtensions et en assura certains modèles ont une rampe de montée en tension

progressive, ce qui limite la Surintensité prélevée sur le réseau à la mise sous tension de

l'appareil.

1.9 Matériel d'éclairage public

L'essentiel des moyens EP sera présenté ci-dessous [2] :

1.9.1 Lampes

Il existe essentiellement deux types de lampes : les lampes à incandescence (lampes classiques

et lampes halogènes), dans lesquelles le �lament brûle,les lampes à décharge et les lampes à LED (

néon , mercure, sodium, halogénures métalliques) qui produisent de la lumière grâce à une décharge

gazeuse.

A. Lampes à incandescence classiques

Les lampes � classiques � voir (�gure 1.7) sont utilisées pour l'éclairage domestique intérieur,

améliorée par les travaux de Thomas Edison. L'ampoule contient un �lament de tungstène qui porté à

haute température (environ 2823°K) par le passage d'un courant électrique émet de la lumière.

Généralement l'ampoule remplie d'un gaz inerte comme l'argon ou le krypton, qui permet d'éviter

la détérioration de �lament. Ces lampes ont un rendement lumineux faible de l'énergie électrique est

convertit en chaleur plus qu'en lumière .
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Figure 1.7: Lampe classique [7]

Avantages des lampes classiques :

� Bon rendu des couleurs.

� Bon marché.

� Allumage instantané.

Inconvénients :

� Durée de vie très limitée (1000 heures).

� Rendement de lumière produite faible (12 à 20 lm/W).

� L'e�cacité lumineuse diminue sensiblement au cours du temps.

� Risques de brûlures dus à la température élèves de l'ampoule.

B. Lampes à incandescence halogène

Comme les lampes à incandescence halogène ,voir la �gure (1.8), les �laments de tungstène sont

porté à haute température pour rayonner en lumière visible et produire de la lumière, Les ampoules

doivent être faites de matériaux résistants à ces hautes températures : Quartz ou verre spécial (d'où le

nom de lampes à quartz iodé) car la température est plus élevée que les lampes classiques.

Ce sont des lampes à incandescence halogène remplies de gaz diatomique, appartenant à Un de la

famille des halogènes ou ses dérivés .De plus, en évitant la sublimation, il n'y aura pas (ou de moins

en moins) de vapeur de tungstène déposée sur la paroi.

Avantages des lampes à incandescence halogène :

� Rendement lumineux 30% supérieur à celui d'une ampoule classique.

� Très bon rendu des couleurs.

� La gamme des halogènes est très entendue allant de 20 à 500 watts.
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Figure 1.8: Lampe halogène

Inconvénients :

� Durée de vie limitée (2000 heures).

� Ne supportent pas les marches/arrêts répété.

C. Lampes à décharge

Une lampe à décharge comme montré dans la �gure (1.9) est une lampe électrique composée d'un

tube ou d'une ampoule en Verre rempli de gaz ou de vapeur métallique à haute ou basse pression,

traversé par du courant puis converti en photons et donc en lumière, il existe deux principaux types de

lampes à décharge :

Figure 1.9: Lampe à décharge [2]

a) Lampe à décharge basse pression

Une lampe à décharge à basse pression est une lampe à décharge avec un gaz à basse pression, elles

ont une grande taille et fournissent une faible puissance jusqu'à 180W. Di�érentes vapeurs peuvent

intégrer du mercure de sodium, etc. Selon le mélange, di�érentes couleurs peuvent être obtenues.
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b) Lampe à décharge haute pression

Les lampes à décharge à haute pression ont des caractéristiques communes opposées aux lampes

basse pression, elles ont un faible encombrement et fournissent une grande puissance pour exciter trois

types di�érents de lampes à décharge haute pression qui sont vapeur de sodium, vapeur de mercure et

halogénures métalliques.

La couleur de la lumière émise par cette lampe dépend du gaz utilisé :

� Les néons apparaissent rouges.

� Le mercure s'approche du bleu.

� Le sodium rayonne en jaune.

� Le xénon est le gaz qui fait approcher le blanc pur.

D. Lampes LED

LED ( Light Emitting Diode) la �gure (1.10) est un composant électronique à semi-conducteur.

Lorsque le courant circule dans la diode, celle-ci émet de la lumière. Contrairement aux sources

lumineuses traditionnelles, les LED c'est un composant électronique, c'est-à-dire une minuscule puce

électronique constituée de cristaux semi-conducteurs. Les LED n'ont pas besoin de �ltres de couleur :

leur lumière est générée directement .

Il existe di�érentes couleurs en raison de di�érents matériaux semi-conducteurs.

Pour produire de la lumière blanche, les LED émettent de la lumière bleue à laquelle est ajoutée

du phosphore jaune, ce qui donne une lumière blanche.

Figure 1.10: Lampe LED
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Avantages de ces lampes :

� Rendement lumineux intéressant.

� Faible consommation de l'énergie.

� Pas de production d'UV contrairement aux autres lampes.

Inconvénients :

Le prix est élevé.

1.9.2 Lampadaire

Les lampadaires sont des dispositifs d'EP placés en périphérie des voies de transport en commun,

des parcs et jardins. Les lampadaires comprennent principalement : Mât et luminaires comme le

montre la �gure (1.11).

Mât (support)

Le luminaire est �xé sur un support ou un chandelier. Ce support permet de placer un ou plusieurs

luminaires à l'endroit désiré dans l'espace. le mât est généralement verticale doit être �xée au sol. Il

se compose de plusieurs parties :

� Puit : partie principale d'un poteau .

� Plaque support (en option) : cette plaque assure la liaison entre le bloc de fondation et le puit.

� La crosse : pour assurer le décalage du luminaire par rapport à la route.

Les types de mât :

� Tiges d'acier : elles constituent l'essentiel des tiges d'usage courant.

� Colonnes en alliage d'aluminium : excellente résistance à la corrosion même dans l'atmosphère

et ne nécessitent aucun entretien.

� Colonnes en béton de fonte et bois.

Le mât doit pouvoir :

� Résister aux vents, chocs et vibrations.

� Résister aux intempéries (pluie, vent, température, neige) et à la corrosion..

� Solidement �xé au sol (bloc de béton) ou à la façade du bâtiment.

� Avoir une ouverture d'accès au bas du support pour accueillir un disjoncteur.
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Figure 1.11: Lampadaire extérieur

1.9.3 Lampadaires solaires autonomes

Ces lampadaires �gure( 1.12) sont alimentés par des panneaux photovoltaïques. L'électricité

produite pendant la journée est stockée dans la batterie pour alimenter le système LED qui émet

de la lumière dans la nuit. Les performances des panneaux photovoltaïques et des LED associées à

une gestion optimisée des batteries permettent désormais d'utiliser ces produits dans de nombreuses

régions du monde, notamment sous le soleil de l'afrique. Ainsi, pour une exposition journalière de 4

kWh/m2, des panneaux photovoltaïques de1< 2 et 150 W peuvent alimenter des lampes LED 30 W à

pleine puissance pendant 8 heures, et Une batterie de la bonne taille peut être utilisée pendant 3 jours .

Il est recommandé que la capacité de la batterie soit au moins trois fois supérieure à l'énergie

requise par jour, pour assurer une autonomie de trois jours pour éviter une décharge profonde et une

usure prématurée de la batterie. La poussière du panneau photovoltaïque et la perte de puissance

annuelle de 1% doivent être prises en compte lors du choix du modèle. Les matériaux choisis,

notamment les batteries, doivent pouvoir résister aux conditions climatiques locales. L'appareillage

doit être protégé du vandalisme (panneaux photo voltaïques scellés, batteries invisibles, basculement

des panneaux permettant de maximiser le rendement et de limiter la pollution des jours de faible

ensoleillement. Dans tous les cas, les panneaux doivent être nettoyés régulièrement, notamment après

certains événements météorologiques (tempêtes de sable, orages, etc.).

La prise au vent doit être prise en compte dans le calcul de dimensionnement mécanique du mât.

En�n, leur utilisation ne devrait pas être réservée aux zones non connectées au réseau électrique,

mais peut être pertinente même dans les zones urbaines[8].
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Figure 1.12: Lampadaire solaire

1.10 Vocabulaire de l'éclairage

Comprendre le domaine de l'éclairage nécessite une compréhension du vocabulaire utilisé. Dans

cette section, nous donnerons une dé�nition de la quantité de lumière dans l'éclairage et nous décrivons

la priorité des couleurs par rapport aux sources lumineuses [9].

1.10.1 Grandeurs photométriques

Premièrement, la lumière est le phénomène extraordinaire qui illumine le monde et le rend visible.

Plus précisément, il s'agit d'un phénomène vibrationnel qui transmet de l'énergie en se propageant,

c'est-à-dire que le rayonnement peut être caractérisé par la quantité d'énergie, mais ne peut pas dire

comment l'÷il le perçoit. La photométrie (�gure 1.13) elle-même est une comparaison quantitative de

la lumière (émise par une source lumineuse, transmise par un faisceau lumineux ou sollicitée par un

récepteur). Selon leur perception oculaire, il évalue les quantités liées au rayonnement sur la base des

impressions. Ces contenus et e�ets visuels sont produits selon certaines conventions. A savoir [10] :

� Le �ux lumineux.

� L'intensité lumineuse.

� L'éclairement.

� La luminance.

� L'éblouissement.

� Contraste.

La �gure (1.13) ci-dessous montre ces di�érentes grandeurs :
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Figure 1.13: Photométrie [11]

a) Flux lumineux

Le �ux lumineux "Ø" est le grandeur visuelle correspondant à la quantité totale de lumière émise

par chaque source lumineuse par seconde dans toutes les directions de l'espace environnant, mesuré

en lumens (lm)[12].

b) L'intensité lumineuse

L'intensité lumineuse décrit le �ux lumineux de base sortant d'une source lumineuse dans la

direction donnée de l'angle solide à travers lequel elle se propage, son unité de mesure est candela

(cd) ou lumens par stéradian (lm/sr). Représenté par la relation suivante [13] :

� =
35
3


(1.1)

D'où :

35: le �ux élémentaire issu de la source quasi ponctuelle.

3
 : l'angle solide élémentaire.

c) Angle solide

Un angle solide est une grandeur représentant une portion d'espace contenue dans un cône in�ni-

ment haut. Lorsque ce cône repose sur un cercle, il est plus facile de mesurer l'angle et il s'agit donc
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d'un cas particulier de notre dé�nition et mesure des angles solides.

Un grand nombre de signaux électromagnétiques, optiques, acoustiques et énergétique veut dire

angle solide, car évidemment, toute brosse de transmission ou de réception dépend de la taille du cône

dans lequel il est impliqué[14] .

d) Éclairement(E)

L'éclairement "E" est la densité de �ux lumineux uniformément décroissante par unité de la surface

à laquelle est exposée, en lux, exprimée sous la forme d'une formule :

� ¹;Gº =
5 ;DG¹;< º

BDA 5 024¹< 2º
(1.2)

Cette grandeur est di�cilement perceptible à l'oeil humain.

La gamme des niveaux d'éclairage naturellement disponibles est très large et variée entre 0,2 lux

(en dehors de la pleine lune) et 100 000 lux (perpendiculaire à la surface du soleil d'été) [15].

e) Luminance (L)

Lorsque l'on doit analyser la source d'un �ux lumineux, on parle de la luminosité perceptible par

un observateur donné.

Cette quantité peut donc être prise en compte les sources lumineuses présentes dans le champ

de vision de l'observateur, si elles présentent un risque d'éblouissement, tant en termes d'aide à la

perception visuelle que de luminescence de l'objet éclairé.

! =
d � �

c
(1.3)

Son unité est la candela par mètre carré (cd/m²).

� d : Résistivité (
 •<)

� E : Éclairement (lux)

La luminosité est mesurée avec un luxmètre.

Elle peut être déterminée par exemple par la luminosité de la route comme base d'évaluation des

projets d'éclairage répertoriés [16].

f) Éblouissement (TI)

C'est un phénomène physiologique qui exprime une retenue désagréable, perception visuelle ou

luminosité élevée des objets, comparaison des valeurs d'éblouissement, la position de l'observateur
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par rapport à la valeur limite.

Valeurs de référence des autoroutes Ti <10% et des routes urbaines <15%.

Lorsque Ti > 40%, cette métrique est considérée comme insupportable et gênante.

On distingue deux types d'éblouissement :

L'éblouissement gênant est les sources lumineuses ou les surfaces brillantes re�ètent l'environne-

ment.

L'éblouissement inconfortable correspond à des conditions d'éclairage inconfortables causées par

la présence d'une source lumineuse dans le champ de vision[15].

g) Contraste

Le contraste est la di�érence de luminosité relative entre un objet et le fond sur lequel il est

présenté.

� Si l'objet est moins lumineux que l'arrière-plan : Contraste négatif

� Si l'objet est plus lumineux que le fond : contraste positif

� Si l'objet et le fond ont la même luminosité : contraste nul[15].

1.10.2 Propriétés des couleurs de la source de lumière

Les propriétés de couleur d'une source lumineuse sont fonction de sa distribution d'énergie

spectrale. Les propriétés chromatiques d'une source lumineuse sont caractérisées par deux grandeurs

[15].

a) Chromaticité ou température de couleur

La chromaticité ou température de couleur d'une source lumineuse caractérise principalement la

couleur apparente de cette source lumineuse et l'ambiance lumineuse qui en résulte, exprimée en

degrés Kelvin (°K), ainsi :

� En dessous de 3000°K : � couleurs chaudes� rougeâtres� faible luminosité.

� Au dessus de 4000°K : � couleur froide� bleutée� haute luminosité.

b) Indice de rendu des couleurs (IRC)

L'indice de rendu des couleurs(l'IRC) est une expression générale de l'e�et qu'une source à l'e�et

de la lumière sur l'apparence de la couleur d'un objet par rapport à l'e�et produit par la source

lumineuse ou la référence avec la même température de couleur corrélée.

17



La valeur de l'IRC est comprise entre 0 et 100. Lorsqu'il est égal à 100, il correspond à une source

ayant la même qualité de rendu des couleurs que la source de référence.

L'IRC est utilisé pour comparer des sources lumineuses ayant la même chromaticité (ou température

de couleur). Sa valeur doit être prise en compte même si la source de lumière éclaire la couleur

indépendamment de la lumière naturelle . D'un point de vue énergétique, la caractéristique la plus

importante d'une lampe est sa capacité à convertir l'énergie électrique en lumière.

1.10.3 Luminaire

La lampe sert à guider la lumière émise par la source lumineuse pour protéger cette dernière

et ses équipements. La répartition lumineuse doit pouvoir éclairer la zone souhaitée et assurer une

uniformité d'éclairage en ne laissant pas de zone noire entre les deux lampes. Les lampes doivent

également limiter la pollution lumineuse (ULOR ou ULR est proche de 1%).

Figure 1.14: Luminaire

Il en existe plusieurs types dont les luminaires fonctionnels, les luminaires décoratifs ou d'am-

biance, les luminaires réservés aux grands espaces et les luminaires destinés aux ponts et tunnels. Pour

l'EP, les luminaires concernés sont les luminaires fonctionnels. Une fonction électrique, une fonction

mécanique et une fonction optique [5, 8] .

a- Fonction électrique

La fonction électrique du luminaire est d'alimenter la source tout en assurant une protection

e�cace contre les contacts directs et indirects.

La classe 1 concerne les � équipements avec protection contre les chocs électriques � .

Une forme supplémentaire de sécurité consiste à connecter des parties conductrices facilement

accessibles au conducteur de protection de terre pour faire partie du câblage �xe de l'appareil de sorte
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qu'en cas de défaillance de l'isolement principal, les parties conductrices accessibles ne deviennent

pas dangereuses.

La classe 2 concerne � la protection contre les chocs électriques dépend non seulement de l'isolation

principale, mais comprend également des mesures de sécurité supplémentaires telles que la double

isolation ou les équipements à isolation renforcée � .

b- Fonction optique

La fonction optique est d'assurer une bonne répartition et di�usion du �ux lumineux tout en évitant

l'éblouissement. Cette fonction est assurée par des accessoires tels que des ré�ecteurs, des réfracteurs

et des dispositifs de réglage des sources lumineuses.

c- Fonction mécanique

Cette fonction concerne toutes les dispositions prises pour protéger le luminaire notamment contre

les intempéries, la corrosion..

Elle est caractérisée par l'indice de protection IP à 2 ou 3 chi�res, qui dé�nit le degré de protection

contre les corps solides ou liquides.

Le premier chi�re de l'indice IP indique la protection contre les corps étrangers solides. Le

deuxième chi�re concerne la protection des liquides, et en�n le troisième chi�re,lorsqu'il est ajouté,

il indique le degré de protection contre les chocs.

Les niveaux de l'indice IP sont présentés dans le tableau(1.1) :

Table 1.1: Les niveaux de l'indice IP[5]
Chi�res
Caracté-
ristique

Premier chi�re ; degré de protection
contre la pénétration des corps solides

Deuxième chi�re : degré de protection
contre la pénétration des corps liquides

0 Non protégé

1
Protégé contre les corps solides de dia-
mètre supérieur ou égal à 50nm

Protégé contre les chutes verticales de
gouttes d'eau

2
Protégé contre les corps solides de dia-
mètre supérieur ou égal à 12.5 nm

Protégé contre les chutes d'eau pour une
inclinaison maximale de 15° du luminaire
de part et d'autre de la verticale

3
Protégé contre les corps solides de dia-
mètre supérieur ou égal à 2.5 nm

Protégé contre l'eau �en pluie �tombant
de part et d'autre sous un angle inférieur
ou égal à 60° par rapport à la verticale

4
Protégé contre les corps solides de dia-
mètre supérieur ou égal à 1 nm

Protégé contre les projections d'eau dans
toutes les directions

5 Protégé contre les poussières nuisibles Protégé contre les jets d'eau
6 Étanche aux poussières Protégé contre les paquets de mer
7 Protégé contre les e�ets d'immersion
8 Protégé contre l'immersion prolongée
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Un autre indicateur important des propriétés mécaniques des lampes est résistance aux chocs

IK spéci�ée par le fabricant. Il détermine le degré de protection du matériau résistant aux chocs

mécaniques, dé�ni par un chi�re compris entre 01 et 10 en fonction d'énergie d'impact est représentée

sur le tableau(1.2 ) :

Table 1.2: Indice IK suivant l'énergie du choc [5]

Indice IK xx Hauteur (cm)
Masse de l'objet
du choc(g)

Energie(J)

01 10 150 0.15
02 10 200 0.2
03 15 250 0.37
04 20 250 0.5
05 20 300 0.7
06 40 250 1
07 40 500 2
08 40 1250 5
0 9 40 2500 10
10 40 5000 20

1.11 Réseau électrique d'éclairage public

D'une façon générale un réseau d' EP est constitue [17] :

� Armoires ou co�re de commande

� Supports .

� Système d'appareillage.

� Mâts et candélabres (mât + crosse)

� Câbles.

1.11.1 Armoires

Les armoires EP ,voir la �gure (1.15) sont disponibles en deux modèles, standard et moderne.

La première placé à l'intérieur de la sous-station,la seconde est place en externe et sont généra-

lement construites avec des portes en bois. Le bois est résistant aux termites et le téléphérique est

protégé contre les chocs. Une armoire est constitue de [17] :

� Coupe-circuit .

� Compteur.

� Contacteurs .
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� Fusible .

� Interrupteur horaire ou crépusculaire.

� Commutateurs.

� File de câblage.

� Connecteurs.

Figure 1.15: Armoire électrique

1.11.2 Supports

La di�érence entre l'EP moderne et l'EP standard est le type de support. Pour l'éclairage moderne,

le support est le chandelier de la route avec ou sans crosse et candélabres d'ambiance utilisés dans les

parcs et jardins. Pour l'éclairage standard, les supports sont des consoles supportées par des poteaux de

distribution en béton ou en bois, équipés de consoles, généralement implantés au sein des collectivités

[17].

1.11.3 Système d' appareillage

Il est généralement monté sur un panneau pré-câblé à la porte d'inspection du lampadaire ou

directement dans la lanterne lorsqu'il y est installé.

Pour chaque type de lampe, il se compose des pièces suivantes :

� Un ballast pour stabiliser et limiter l'intensité de la lampe à sa valeur nominale.

� Un condensateur pour améliorer le facteur de puissance.

� Un amorceur qui sert aussi bien a la protection et l'allumage temporisé .
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Certaines lumières peuvent être utilisées sans équipement tandis que d'autres ne peuvent pas être

utilisées sans équipement [17].

1.11.4 Mâts et candélabres (mât + crosse)

Les mâts peuvent être constitués de divers matériaux (acier, aluminium, bois, etc.) et jusqu'à

plusieurs dizaines de mètres de hauteur (dé�nis par des études photométriques).

L'installation du mât nécessite la prise en compte des éléments que supporte le mât (feux, si-

gnalisations diverses, capteurs, garnitures ou a�cheurs, caméras, etc.), l'exposition éventuelle aux

forces de neige et de vent, et parfois même des calculs (pour les plus gros) des études de sol , ce

qui sera possible dé�nir le système à �xer au sol (taille et poids de la masse de base) et les mesures

de protection spéci�ques à mettre en ÷uvre (protection contre la corrosion, exposition au sel, autres

agressions chimiques, etc) [18].

1.11.5 Câble

Un câble est un ensemble de �ls servant à transmettre l'énergie électrique. Il utilisé pour fournir

un courant fort ou faible à di�érents types d'équipements électriques.

En e�et, il sert à alimenter les appareils électriques.

La résistance d'un câble est une propriété d'un conducteur électrique contre le passage des électrons

[2].

La formule de la résistance s'écrit :

' =
;
B

d (1.4)

� R : Résistance (
 ).

� l :Longueur de câble(m).

� S :Section de câble(m² ).

� d : Résistivité de matériau (
 /m).

Les sections de câbles (�ls) doivent être adaptées aux paramètres de l'installation.On peut calculer la

section de câble en appliquent la formule suivant :

( =
¹A0 � + � � º

+ � n
(1.5)

� A0 : Résistivité du cuivre (
 /m).
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� L : Longueur du câble(m).

� I : Courant (A).

� V : Tension nominale de câble (V).

� n : Chute de tension (V).

Les pertes causées par cette résistance du câble doivent également être déterminées. Une sorte de

petite fraction de l'énergie électrique véhiculée par le câble est convertie en chaleur (e�et Joules) et

calculer cette perte, avec la relation suivante :

%= '•� 2 (1.6)

� P = pertes (W).

� R = résistance (
 ).

� I = Intensité (A).

Câbles aériens ou sur façade

Un réseau aérien de type PRC (polyéthylène réticulé chimiquement) montré sur la �gure (1.16)

associe quatres conducteurs (trois phases + neutre) recouverts d'un isolant PRC noir pour former une

"torsade" qu'il faut tirer entre chaque extension de poteau, chaque poteau est soutenu par un double

système d'ancrage. Les réseaux aériens ne pouvant comporter de conducteur de terre, les lampes

raccordées à ce réseau doivent être conformes à la classe II de la norme NF C 17-200.

Le réseau en façade est alimenté en amont par le réseau aérien et doit être rami�é et protégé par

des équipements adaptés pour éviter les contacts indirects associés à une prise de terre séparée. Les

appareils seront mis en ÷uvre dans des boîtiers encastrés dans la façade et identi�és sur le terrain et

les plans d'exécution [19].

Câbles souterrains

Le réseau doit être constitué de câble non armé U 1000 R 0 2 V - entre 2 et 5 conducteurs répartis

dans une gaine de diamètre adapté. La section et le nombre de conducteurs seront déterminés par

étude.

selon la �gure (1.17), Un câble cuivre de 25 mm² peut être posé parallèlement au réseau actif en

fond de fouille. Le raccordement à chaque lampadaire doit se faire sans interrompre la continuité du

câble de mise à la terre et être d'une longueur su�sante pour que le câble de mise à la terre ne se

déconnecte pas en cas d'accident [20].
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Figure 1.16: Réseau EP aérien [15]

Figure 1.17: Réseau EP souterrain [15]

1.12 Systèmes d'alimentation par ballasts

Les lampes à décharge haute pression nécessitent un ballast pour les allumer et les contrôler. Les

ballasts peuvent être ferromagnétiques ou électroniques [8].

1.12.1 Ballasts électroniques

Généralement plus e�cace et peuvent contrôler les lampes pour choisir le niveau de �ux lumineux.

Les sources lumineuses à LED sont également alimentées par des ballasts électroniques, mais avec des

propriétés di�érentes. Ces ballasts doivent pouvoir résister aux conditions climatiques locales (chaleur,

humidité), aux vibrations et aux chutes de tension du réseau. Certains ballasts peuvent fonctionner à

des températures allant jusqu'à 150°C et des tensions de 120 à 277 V [21] .

1.12.2 Ballasts férromagnétique

Ces ballasts nécessitent l'utilisation de condensateurs pour limiter l'énergie réactive et l'utilisation

d'allumeurs pour allumer les lampes a�n d'éviter toute surconsommation et toute panne, la véri�cation

24



et le remplacement de ces composants reste indispensable[21].

1.13 Alimentation des réseaux d'éclairage public

Le type de réseau sera sélectionné en fonction des critères suivants [22] :

ˆ La puissance des points lumineux.

ˆ Son emplacement par rapport à la source de distribution.

ˆ Coût.

1.13.1 basse tension

En basse tension (220V/380V) par réseau souterrain ou aérien, réseau de distribution autonome

ou mutualisé. Ce type d'alimentation nécessite une armoire de livraison plutôt qu'un transformateur.

Compte tenu de la simplicité de mise en ÷uvre des installations basse tension, la plupart de projet

d'EP adopte la conception d'alimentation électrique basse tension. Cette méthode de distribution

d'énergie peut alimenter directement les équipements et les lampes couramment utilisés dans l'EP.Les

investissements sont généralement faibles et la mise en ÷uvre de ce type d'installation est simple [22].

1.13.2 Moyenne tension

En moyenne tension (3200V ou 5500V), le transformateur nécessite la construction d'un poste

d'utilisation moyenne tension avec l'accord du concessionnaire [15].

1.14 Consommation d'éclairage publique en Algérie

L'EP en Algérie utilise généralement l'énergie électrique conventionnelle comme source d'énergie.

De plus, l'utilisation de l'ancienne technologie de lampe HSP développée dans les années 1960,

comprenant à la fois des puissances de 400 watts et de 250 watts, a entraîné une consommation

d'énergie élevée en raison de l'augmentation du nombre de lampadaires et des espaces publics.

Par conséquent, si nous continuons à utiliser ce type de lampe SHP pour l'EP, le pays va supporter

une charge plus importante [23].

A�n de réduire les factures d'électricité des collectivités locales voir la (�gure 1.18) , elle a atteint

27 milliards de dinars en 2017, avec une consommation totale de 4 801 GWh, soit près de 8% de la

consommation nationale de 60 000 GWh, les pouvoirs publics ont ordonnée l'utilisation prioritaire

d'un EP moins énergivore [24].
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Figure 1.18: Consommation d'éclairage public en Algérie [24]

1.15 Impact de l'éclairage public

Les principaux e�ets associés à la lumière arti�cielle sont [25] :

1.15.1 Impact sur la faune et la �ore

Le milieu nocturne est essentiel pour toutes les espèces. Ils ont de bonnes fonctions physiologiques

et de bons rythmes biologiques, environnement nocturne constitue presque un écosystème à lui tout

seul. C'est un habitat, une ressource, un état de vie ou survivre. En fait, la plupart des espèces animales

sont nocturnes et ont besoin de l'obscurité pour se nourrir, se reproduire et se reposer.

La lumière à deux e�ets principaux :

� Une force attractive : elle attire et désoriente certaines espèces animales (généralement vers une

zones dangereuses telles que routes très fréquentées)

� Repousser les insectes en créant des barrières arti�cielles et ainsi diviser certains habitats nature.

Les insectes sont attirés par la lumière, ils tournent autour et �nissent par mourir de fatigue ,être cuits

par la chaleur de la lampe ou en étant des proies faciles pour les prédateurs comme les chauves-souris

et les oiseaux.

1.15.2 Impact sur la santé humaine

L'homme est un être diurne avec un rythme biologique bien dé�ni : il est actif le jour et en repos

la nuit. La nuit est un moment particulièrement important car nous synthétisons la mélatonine, une

hormone qui régule d'autres hormones, le système immunitaire, cytoprotecteur, mais surtout nos

rythmes biologiques, communément appelés "l'horloge interne".

La décharge commence en moyenne 2-3 heures avant le coucher (responsable de la sensation

fatigue, froid : prélude au sommeil), réveil nocturne (1h-5h) et redescente 2-3h après le réveil.
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La lumière a un e�et inhibiteur sur cette sécrétion, perturbant les rythmes de l'organisme et toutes

les fonctions connexes, comme provoquant des troubles du sommeil.

1.15.3 Impact sur nos ressources énergétiques

Le fonctionnement de cet éclairage nécessite de l'électricité, principalement de combustibles fos-

siles (charbon, gaz naturel, pétrole). L'utilisation de ces sources d'énergie n'est pas sans conséquences

sur l'environnement : émissions de dioxyde de carbone et dérèglements climatiques associés.

L'EP contribue également à la demande d'électricité en hiver, donc émissions de CO2 par dé-

marrage des centrale thermique (charbon, �oul, gaz). Il faut donc contrôler ces consommations

d'électricité, tout en évitant les lampes inutiles, surpuissantes ou inadaptées.

1.15.4 Impact économique

L'EP occupe également une place de plus en plus importante sur les factures énergétiques des

communes. cela représente 50% de la consommation électrique et environ 20% du budget énergétique.

C'est donc un département Intéressant et mérite d'être étudié pour économiser de l'énergie. Il est

important d'agir pour réduire le gaspillage d'énergie et lutter contre l'épuisement énergétique des

ressources, la lutte contre le changement climatique et les augmentations prévues des coûts de l'énergie.

1.16 Conclusion

L'éclairage public doit répondre aux besoins de visibilité et de sécurité des usagers, qu'ils soient

piétons, cyclistes ou automobilistes. Dans ce chapitre, nous avons présenté les dé�nitions et les

terminologies de l'éclairage public, le matériel nécessaire pour la conception d'une installation EP et

l'alimentation du réseau d'éclairage public. Cette base théorique est essentielle pour la suite de notre

travail.

Nous avons ensuite représenté le tôt de consommation annuelle de l'éclairage public par rapport

au réseau national et nous avons cité l'impact de la pollution lumineuse sur les êtres vivants, les

ressources énergétiques et sur l'environnement. En e�et, une étude de maîtrise de la charge fera l'objet

du chapitre suivant.
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2
Maîtrise de la demande d'énergie

2.1 Introduction

L'éclairage public est un service communal essentiel. Un éclairage de bonne qualité améliore la

sécurité publique en réduisant la criminalité et les accidents de la route. L'EP est souvent le premier

ou le deuxième poste de consommation d'énergie des collectivité locales, représentant généralement

25 à 50 % de la facture énergétique d'une commune. Les améliorations de l'e�cacité de l'éclairage

extérieur et la maîtrise de sa consommation énergétique o�rent une proposition de valeur signi�cative

à la fois pour les communes et les services publics d'électricité qui sont en mesure de réduire les coûts

d'exploitation et de maintenance et d'améliorer la prestation d'un service essentiel [26].

Un des enjeux de toute politique de maîtrise de la demande d'énergie consiste alors en une mise

en compatibilité des comportements individuels vis-à-vis des objectifs visés par l'action publique,

notamment que nous vivons dans une société de consommation d'abondance par excellence, se

chau�er, s'éclairer, se déplacer. . . relèvent de la sphère du confort.

Mais, dans quelle mesure peut-on envisager d'in�échir les comportements d'usage de façon à ce

que, par e�et cumulé, ils contribuent à une moindre consommation d'énergie?

2.2 Dé�nition

La notion de maîtrise de la demande en énergie (qui comprend celle de maîtrise de la demande en

électricité) souvent dite MDE, regroupe des actions d'économies d'énergie développées du côté du

consommateur �nal.

La MDE a été lancée dans les années 1990, principalement aux États-Unis et en Europe, et vise à

réduire la consommation globale d'énergie par la demande plutôt que par l'o�re.

La MDE vise ainsi la gestion de la charge, l'e�cacité énergétique (utiliser moins d'énergie pour

fournir les mêmes services), la réponse à la demande (la réponse des clients aux paiements incitatifs ou
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aux changements de prix [23], le stockage de l'énergie et la micro-génération (la production d'énergie

à petite échelle).

2.3 Principe de la maitrise de la demande de l'énergie

La gestion de la demande, consiste en un ensemble de gestes visant à transformer la demande

d'énergie, soit par pilotage direct, soit indirectement via une tari�cation dynamique. L'objectif est le

plus souvent de limiter les pics de consommation pendant les périodes de pointe [27].

Figure 2.1: Schéma de principe de la MDE [27]

Réponse à la demande (Demand Response) :est le terme désignant la �exibilité de consomma-

tion électrique. Concrètement, il s'agit de la capacité des consommateurs d'énergie à moduler leur

consommation électrique.

ˆFlexibilité (Demand Response) à la baisse ou e�acement : en cas de forte tension sur le système

électrique, les consommateurs �exibles peuvent réduire leur consommation électrique.

Aujourd'hui la majorité de la �exibilité de la demande est assurée par de gros industriels qui

peuvent générer une capacité de modulation de consommation importante, mais les consommateurs

plus petits y participent également [28].

ˆFlexibilité (Demand Repsonse) à la hausse : une hausse de la consommation électrique peut être

requise pour absorber une production excédentaire d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

2.4 Objectif de la MDE

La MDE répond à un ou plusieurs des enjeux et objectifs suivants [27] :
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� Réduire la quantité d'énergie appelée sur un réseau, pour éviter d'avoir à renforcer le réseau de

distribution quand il approche ses limites de charge.

� Diminuer le gaspillage énergétique.

� Diminuer les émissions de gaz à e�et de serre.

� Diminuer la dépendance énergétique d'un pays ou d'une collectivité.

� Limiter les risques liés au nucléaire.

� Diminuer la précarité énergétique.

� Diminuer les consommations énergétiques.

2.5 Stratégies de la maîtrise de la demande de l'énergie

Dans cette section, les di�érents stratégies MDE seront brièvement expliqués. Cette explication

comprendra l'objectif principal du programme et les changements apportés sur une courbe de charge

typique après l'application de ce programme. Les principales techniques de gestion de la charge sont

montrées sur la �gure (2.2) :

Figure 2.2: Stratégies de maîtrise de la demande [23]

Les stratégies présentées dans la Figure ci-dessus peuvent être décrites de la manière suivante

[23] :

a) Ecrêtage des pointes (peak clipping) : il s'agit du processus de réduction de la demande de

charge au moment des heures de pointe.

b) Remplissage des vallées (valley �lling) : c'est le processus qui consiste à augmenter la charge

aux heures creuses pour améliorer le facteur de charge du système.

c) Déplacement de la charge (load shifting) : c'est le processus qui consiste à réduire l'électricité

au moment de la demande de pointe et à augmenter la charge aux heures creuses. Le principe combine
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les avantages de l'écrêtage de pointe et du remplissage de vallée.

d) Stratégique de conservation d'énergie (load conservation) : c'est la diminution de la demande

globale d'énergie en augmentant l'e�cacité de l'utilisation de l'énergie. Autrement, il s'agit de la

réduction des charges tout au long de la journée.

e) Stratégie de croissance de la charge (load growth) : il s'agit du processus d'augmentation ou

de renforcement de la charge au moment du surplus d'électricité. C'est aussi l'utilisation accrue de

l'énergie électrique soit pour remplacer des équipements ine�caces fonctionnant aux combustibles

fossiles ou pour améliorer la productivité et la qualité de vie des consommateurs.

f) Forme de la charge �exible (�exible load shaping) : il s'agit du processus permettant aux clients

d'utiliser l'énergie en fonction de leurs besoins. Le principe peut être réalisé par des contrats et tarifs

spéci�ques avec la possibilité de contrôler de manière �exible l'équipement des consommateurs.

Ces programmes di�èrent d'un service public à l'autre, car ils dépendent du nombre de clients, du

type de charge (commerciale, industrielle ou résidentielle), des avantages de la technique, du niveau

de réaction ou de satisfaction des clients vis-à-vis du programme appliqué, etc.

2.6 MDE entre la routine et la motivation

La plupart des pratiques sociales s'inscrivent dans des routines, ne sont plus ré�échies, souvent

n'accèdent plus à la conscience tant elles sont devenues machinales, les routines restent le modèle

de l'action. Elles n'ont besoin d'aucune instruction, s'accompagnent d'automatismes qui excluent

toute possibilité de ré�exion ou de choix entre di�érentes solutions. Par ailleurs, adopter un nouveau

système technique d'éclairage, de chau�age ou intégrer le souci de modérer ses consommations

d'énergie renvoie à deux paramètres que sont la motivation (c'est ce qui donne du sens à l'acte) et

l'engagement (le passage à l'acte). Mais pour motiver un consommateur, deux types de jugements

vont alors intervenir : un jugement d'utilité qui peut concerner le côté technique, social, économique

ou environnemental de la démarche et un jugement d'e�cacité qui se traduit par l'attente de résultats

concrets (économie �nancière, praticité, réduction e�ective des gaz à e�et de serre. . .)[29].

2.7 E�cacité énergétique de l'éclairage public

La technologie d'éclairage s'est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie,

rendant les hautes performances et l'e�cacité abordables pour une utilisation à grande échelle. Les

technologies e�caces telles que les LED, les capteurs, les systèmes de surveillance et les commandes

commencent à être largement adoptées dans les systèmes d'éclairage extérieur. Bien que ces techno-
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logies aient généralement un coût initial élevé, au �l du temps, elles réduisent les coûts énergétiques

et de maintenance et o�rent de nombreux autres avantages. Le coût des LED, la technologie d'EP

la plus e�cace, diminue rapidement, mais coûte généralement 2 à 4 fois plus cher par lampe que la

technologie (SHP) traditionnelle. Cependant, il consomme 30 à 50 % d'énergie en moins et réduit

considérablement les coûts énergétiques tout au long de sa durée de vie. De plus, comme les lampes

à LED ont une durée de vie beaucoup plus longue que les technologies traditionnelles, elles réduisent

également considérablement les coûts et le temps de personnel associés au remplacement et à la

maintenance.

La conversion de tous les éclairages de rue et d'autoroute aux États-Unis en éclairages à LED

pourrait permettre d'économiser 20 200 GWh par an, soit l'équivalent de 0,5 % de toute l'électricité

utilisée dans le pays. Cela se traduit par une réduction signi�cative des coûts d'électricité pour les

municipalités. Le département américain de l'énergie estime que l'adoption généralisée d'un EP à

haut rendement pourrait permettre aux communautés nationales d'économiser 1 milliard de dollars

par an.

De nombreuses villes commencent à prendre des mesures pour améliorer l'éclairage extérieur ; 42

% des villes américaines déclarent avoir utilisé les récentes subventions énergétiques fédérales pour

un éclairage e�cace, tandis que 90 % des plus grandes villes du monde déclarent avoir procédé à des

améliorations de l'éclairage extérieur. Pourtant, des opportunités importantes subsistent. Par exemple,

en 2010, seulement 11 % des luminaires extérieurs aux États-Unis étaient des LED [30].

Figure 2.3: E�cacité et classi�cation des sources lumineuses arti�cielles [30]
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2.8 Principes d'e�cacité des installations d'éclairage public

2.8.1 Répondre aux besoins

Les niveaux d'éclairement et d'uniformité correspondent aux besoins de la zone correspondante.

L'éclairement est inversement proportionnel au carré de la distance entre l'objet éclairé et la source

lumineuse. En d'autres termes, La hauteur de la lampe doit être la plus basse possible pour favoriser

un éclairage maximal. L'uniformité dépend de La surface que le luminaire est autorisé à couvrir, plus

le luminaire est bas, plus la zone est petite [8].

2.8.2 Minimiser le coût global

Le coût total d'installation de l'EP comprend l'investissement nécessaire à sa mise en ÷uvre.L'espace

et ses coûts d'exploitation, y compris la consommation d'énergie et les coûts de maintenance.

Minimiser les coûts maintenance, les luminaires avec un degré de protection IP65 ou IP66 proté-

geront correctement la source lumineuse, le ballast et éventuellement son soutien. De plus, les lampes

doivent être facilement accessibles pour les opérations de maintenance et de dépoussiérage [8].

2.8.3 Minimiser l'impact sur l'environnement

A�n de limiter la pollution lumineuse, l'éclairage ne doit pointer que vers La zone éclairée évite

également le gaspillage d'énergie. Un critère simple est de choisir des lampes non lumineuses, Il n'y

a pas ou presque pas de lumière au-dessus d'eux, ou ULOR ou ULR est proche de zéro [8].

2.9 Actions typiques de la MDE

Pour mener à bien son éclairage public, le service technique communal doit procéder à certaines

actions, notamment [31] :

- Réduction des heures de fonctionnement.

- Réduction de la puissance et/ou du nombre de lampes en fonctionnement.

- Remplacer les sources lumineuses ine�caces par des sources e�caces.

- Améliorer le système de contrôle.

- Amélioration des procédures de maintenance.
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2.9.1 Heures de fonctionnement

Le conseil municipal s'est engagé à utiliser l'EP pendant les heures sombres.

Le gain de place à cet égard est limité. Cependant, il est important de s'assurer que les lumières ne

sont allumées qu'en cas de besoin et que la lumière du jour est inférieure à un certain niveau.

Ceci peut être réalisé en utilisant et en optimisant les commutateurs photoélectriques. Des précau-

tions doivent être prises pour garder cet interrupteur propre et en bon état de fonctionnement.

2.9.2 Nombre de luminaires

La quantité de lumière requise sur une route dépend des exigences légales, de l'asphalte, du volume

de tra�c, du type de route, des limites de vitesse et de l'environnement. Si l'un de ces paramètres change

pendant la nuit (par exemple, volume de tra�c, limitation de vitesse), la puissance lumineuse peut

diminuer. Cela peut être fait en réduisant la puissance des lampes ou en les éteignant complètement.

Il existe plusieurs familles de lampes utilisées en éclairage routier, chacune ayant ses propres

caractéristiques. La technologie disponible et le coût ont été des facteurs majeurs dans la détermination

des systèmes utilisés dans le passé. En utilisant des sources lumineuses plus e�caces, il est possible

de réduire le nombre de lampes en fonctionnement et de fournir le même niveau d'éclairement.

2.9.3 Luminaires

Les lampes sont disponibles dans une variété de formes pour diriger la lumière là où elle est

nécessaire et au-delà. Avec les lampes SHP, c'est le luminaire de choix pour les nouvelles installations

d'EP depuis de nombreuses années. Ces appareils envoient la lumière vers le bas, mettant plus de

lumière sur la route avec moins de lumière parasite et sans éblouissement. Les luminaires plus récents

ont généralement une e�cacité lumineuse plus élevée, ce qui permet l'utilisation de sources lumineuses

de faible puissance. L'installation de dispositifs d'occultation a parfois provoqué une réaction négative

du public, car l'absence d'éclairage éblouissant peut donner à certaines personnes l'impression de ne

pas voir la lumière comme montré dans la �gure (2.4).

Figure 2.4: luminaire
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2.9.4 Système de commande

Les systèmes de contrôle numérique modernes se composent de trois éléments principaux :

� L'unité de commande dans le luminaire.

� Unité centrale et module GSM dans chaque panneau installé.

� Processeurs de données à distance pour la gestion et le contrôle des unités individuelles.

Ces systèmes sont capables de faire fonctionner individuellement chaque luminaire de l'installation.

De plus, ils fournissent des informations en ligne sur l'état de chaque luminaire et de ses compo-

sants individuels, y compris une détection détaillée des défauts. Annonce de 30 % d'économies sur

l'électricité et de 40 % sur la maintenance.

2.9.5 Maintenance

Tous les équipements d'éclairage doivent continuer à fonctionner avec une e�cacité maximale. La

saleté sur les panneaux et les lentilles de ré�ecteur peut entraîner une dégradation des performances

des luminaires, tandis que les lampes tombent en panne à des intervalles raisonnablement prévisibles.

C'est pourquoi les lampes peuvent être remplacées de manière plani�ée avant qu'elles ne tombent en

panne, plutôt que toutes en même temps. L'utilisation d'un petit nombre de types de lampes et de

luminaires di�érents permet également de réaliser des économies en raison des conditions d'achat et

d'une meilleure gestion des stocks.

Un logiciel de gestion des données peut comprendre le nombre et le type de luminaires.

2.10 Critère de choix des équipements

2.10.1 Qualité du luminaire

Nous véri�erons si les caractéristiques du projet d'EP sont adaptées selon les normes spéci�ées,

nous proposerons également du matériel à lampe LED idoine, qui permettra d'allier éclairage conve-

nable et économie d'énergie.

Les trois principaux paramètres qui doivent être pris en compte pour avoir un luminaire de bonne

qualité sont : l'étanchéité, la solidité et la protection électrique [5].

Étanchéité

Le luminaire doit être au minimum protégé contre les poussières nuisibles et contre les jets d'eau.
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Solidité

La solidité du luminaire est établie lorsqu'il peut au moins résister au choc transmis avoir au moins

un joule d'énergie. Par conséquent, l'indice IK re�étant cette situation doit être d'au moins 6 :� � 06

.

Sécurité électrique

La sécurité électrique des lampes se transforme en protection contre les chocs électriques.A�n de

s'assurer que le matériel est bien protégé.

2.10.2 Performance du luminaire

Un second critère à prendre en compte est la performance du luminaire traduite par son e�cacité

lumineuse [5].

E�cacité lumineuse

Cette notion désigne la quantité de lumière émise par Watt d'électricité consommé. Une excellente

e�cacité lumineuse devra donc nous permettre à la fois de produire un éclairage dé�ni et de conserver

une légère consommation d'énergie électrique. Plus concrètement, le choix de luminaire se fait en

fonction de son e�cacité lumineuse globale, en tenant compte de l'e�cacité lumineuse de la lampe

et de celle des auxiliaires électriques. Pour avoir un bon luminaire, l'e�cacité lumineuse doit être

supérieure à 70 lumens par Watt [5].

Limite de l'éblouissement

La qualité d'installation en termes de visibilité et d'éblouissement est dé�nie par l'indice TI

(Increment Threshold). Exprimé en pourcentage, le TI doit être inférieur à une limite typiquement de

10 ou 15 %, selon le type de route éclairée (les valeurs supérieures à 40 % ne sont pas tolérées) ,voir

le chapitre 1 [1].

2.11 Contribution de la MDE pour diminuer la pollution lumi-

neuse

Pour réduire la pollution lumineuse, l'éclairage doit être adapté à l'utilisateur et aux besoins réels.

En e�et, la consultation des plans d'EP de la commune et des visites de terrain permettront de :
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� Identi�er les lampes à forte consommation d'énergie (par exemple les lampes à vapeur de

mercure) mauvaises performances et faible e�cacité lumineuse.

� Déterminer le nombre de feux blancs et oranges (blanc vs orange),la lumière en orange attirent

moins d'insectes et produisent moins de pollution lumineuse. Il faut cependant coordonner les

couleurs des feux par zone (routes notamment) et tenir compte de l'e�cacité énergétique des

lampes.

� Positionnement d'un éclairage trop fort et éblouissant, il n'est donc pas adapté à cette situation.

� En savoir plus sur les kilomètres et les di�érents types de routes éclairées, la ville pourra baisser

la puissance des lumières au besoin.

� Remplacer les lampes défectueuses par des lampes plus e�caces (bonne directivité, pas d'émis-

sions en hauteur).

� La valeur du �ux lumineux en pourcentage (ULOR) dirigé vers l'hémisphère supérieur du

luminaire doit être� 3% en éclairage fonctionnel et� 10% en éclairage ambiant moyen. Si

connaître la valeur ULOR du matériel installé est trop onéreux, on veillera à ce que le lumi-

naire ait un niveau ULOR� 3% avant l'installation.

2.12 Méthode de pré dimensionnement d'éclairage public

Les éléments d'échelle du projet sont déterminés en plusieurs étapes [15] :

� Classi�cation des chaussées.

� Détermination de la luminance de la chaussée.

� Choix du type d'implantation.

� Détermination du rapport R.

� Détermination du facteur d'utilisation U.

� Calculer la puissance de la lampe.

� Méthode de luminance ponctuelle.

� Utilisez la méthode de dimensionnement de l'ordinateur.

2.12.1 Classi�cation des chaussées

La classi�cation de la chaussée est requise pour les projets de conception EP, les voiries sont

généralement classées selon leur composition et leur volume et la vitesse du véhicule.
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2.12.2 Détermination de la luminance de la chaussée

La luminosité est la grandeur physique qui caractérise la lumière reçue par un observateur regardant

un point de la surface. Cette grandeur dépend du matériau et de la couleur de la surface, ce qui re�ète

la perception que l'utilisateur à de son environnement

2.12.3 Choix du type d'implantation

Selon les di�érentes voiries et espaces public, il y a di�érentes types d'implantation des lampa-

daires. Dans ce que suit la présentation de ces di�érents types [2] :

Implantation unilatérale

Ce type consiste en une seule rangée de lampadaire la �gure 2.5(a) , du même côté de la route.

L'avantage est l'investissement limité et l'empreinte limitée d'un seul trottoir, mais convient aux routes

à largeur limitée (voies urbaines, trottoirs, etc.).

Implantation bilatérale en vis-à-vis

Ce type se compose de deux rangées de lampadaires faisant face aux deux côtés de la route

comme indiqué dans la �gure (2.5) (b).L'avantage est qu'il s'adapte aux chaussées plus larges, et aux

restrictions éventuelles de la hauteur du feu (H = L/2), mais c'est un investissement plus important.(L :

largeur de la chaussée.)

Implantation bilatérale en quinconce

Ce type se compose de deux rangées de chaque côté de la route, mais pas opposées 2.5(c).

Il a une esthétique, mais l'investissement est important et l'uniformité de la luminosité obtenue est

plus compliquée, ce qui peut être utilisé pour desservir les routes, les parcs et jardin.

Implantation axiale

Ce type consiste en une rangée de lampadaires (axe) au milieu de la route �gure 2.5(d). L'avantage

est que l'investissement est limité (mât à une rangée), mais l'uniformité de la luminosité est réduite

du côté opposé et la maintenance est di�cile, utilisé dans les voiries mixtes .
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Figure 2.5: Di�érents types d'implantation [2]

2.12.4 Détermination du rapport R

Elle est basée sur des règles empiriques de mise en ÷uvre et sur le calcul du �ux à installer. Dans

cette méthode du point de vue de l'uniformité, il est recommandé de respecter certaines relations,

établies empiriquement, entre ces di�érents paramètres de l'installation[15] .

L'espacement est choisi suivant des règles données par la �gure (2.6) ci-dessous :

Figure 2.6: Modes d'implantation [15]

� l : largeur de la chaussée.

� h : hauteur de feu.

� e : espacement des foyers.

2.12.5 Détermination du facteur d'utilisation U

C'est le pourcentage du �ux émis par le luminaire tombant sur la partie utile de la chaussée. Il est

calculé par la relation suivante [15] :

Facteur d'utilisation = RendementÖutilance

� Rendement d'un luminaire : c'est le rapport du �ux sortant du luminaire dans des conditions

d'utilisation données, au �ux émis par la lampe dans les mêmes conditions.

39



� Utilance : C'est le rapport du �ux utile (reçu par le plan utile) au �ux total sortant des luminaires.

2.12.6 Détermination du facteur vieillissement

Le facteur de vieillissement est un paramètre qui prend en compte la durée de vie de la lampe et

du degré de pollution de l'environnement [15].

Ce facteur est illustré par la relation suivante :

v=v1.v2

� v1 : la durée de vie de la lampe.

� v2 : le coe�cient d'encrassement du candélabre.

2.12.7 Calcule du �ux des lampes

Au bout d'un an, le �ux lumineux que le luminaire doit émettre pour maintenir la luminosité

souhaitée, donné par la relation [15] :

q;0<?4 =
! <>H4=� ! � 4� �

5D� +
(2.1)

Avec :

� I : Courant (A)

� L : largeur de la chaussée en [m].

� e : l'espacement entre deux luminaires consécutifs en [m].

� ! <>H4=: Luminance de la chaussée.

� V : Facteur de vieillissement.

� 5D : facteur d'utilisation du luminaire

2.13 Normes d'éclairage public

La norme Européenne NF EN 13 201 pour la performance de l'éclairage public est particulièrement

intéressante pour guider les projets d'EP.

Cette norme indique les caractéristiques de luminosité requises, telles que l'éclairement, l'unifor-

mité, la luminosité, pour assurer un bon éclairage selon la zone à éclairer. La norme fournit également

des méthodes de calcul et de mesure de ces paramètres, ainsi que des indicateurs de performance tels

que la densité de puissance et la consommation énergétique annuelle.
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A�n d'optimiser la consommation d'énergie, la densité de puissance des voies express, boucles

et voies de transit doit être� 30<, • ;G•<2, et la densité de puissance des autres types de routes

doit être� 45<, • ;G•<2. Cela correspond à des installations équipées de lampes au sodium avec une

consommation électrique de 0,2 à 5,3:, � •< 2 ou de LED avec une consommation électrique de 0,4

à 3,8:, � •< 2 [8].

La norme européenne EN 13201 comprend quatre documents [32] :

� RT 13201-1 Éclairage public � Rapport technique sélection des classes d'éclairage :Constitue

une aide pour la sélection des classes de chaussées et de leurs di�érentes exigences.

a) Groupes de situations d'éclairage : En ce qui concerne la vitesse et les types d'utilisateurs.

ˆ A1, A2, A3 : Tra�c motorisé prépondérant.

ˆ B1, B2 : Tra�c motorisé + cyclistes.

ˆ C1, D1 à D4 : Tra�c motorisé + cyclistes + piétons.

ˆ E1, E2 : Piétons en priorité.

b) Paramètres particuliers par zone d'étude :

ˆ Géométrie des voies (séparation des voies, présence d'échangeurs et de carrefours, zones de

con�its).

ˆ La nature du tra�c (densité, présence de piétons et de cyclistes, stationnement, di�cultés de

navigation).

ˆ L'environnement (exigences visuelles, environnement, météo).

� EN 13201-2 Éclairage public � Exigence des performances :Permet de dé�nir les performances

photométriques de chaque classe de chaussée (valeurs minimales à respecter, éventuellement variables

dans le temps).

L (cd.m-2) : luminance moyenne.

E (lux) : éclairement moyen.

ˆ U0 (%) : uniformité générale (L ou E).

ˆ Ul (%) : uniformité longitudinale (L).

ˆ TI (%) : taux d'éblouissement.

ˆ SR (%) : rapport de contiguïté (abords).

� EN 13201-2 Éclairage public �Classes d'éclairage : En fonction des paramètres dé�nis précé-

demment.

ˆ ME, MEW, CE : Tra�c motorisé prépondérant.

ˆ S, A : Piétons et cyclistes.

ˆ ES, EV : Zones à risques .
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� EN 13201-3 Éclairage public � Calcul des performances :Fournit des méthodes et des étapes

pour calculer la performance photométrique

� EN 13201-4 Éclairage public � Méthode de mesures des performances photométriques :Donne

les conditions de mesure photométrique.

2.14 Étude de cas

Pour bien comprendre l'objectif de notre travail, nous avons fait un stage à l'entreprise ERMESO,

dans lequel nous avons utilisé le logiciel DIALux pour simuler notre étude.

2.14.1 Présentation de l'entreprise ERMESO

ERMESO est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), crée par arrêté

interministériel du 6 mars 2012 (ministère de l'intérieur et de collectivité locales, ministère des travaux

public, ministère des �nances), sous la tutelle de la wilaya d'ORAN.

L'EPIC ERMESO est actif dans le domaine de l'éclairage public, et de la signalisation routière, il

est chargé des missions suivantes :

� Réaliser les réseaux EP au niveau de zones selon les normes techniques vigueur.

� Assurer la maintenance, l'entretien et la réhabilitation des réseaux d'EP dans le tissu urbain, les

chemins de wilaya et les chemins communaux.

� Assurer l'étude et la mise en place des signalisations routières en collaboration avec les services

compétents dans les tissu urbain, les chemins de wilaya et les chemins communaux dans la

wilaya.

� Donner des consultations et prêter l'assistance technique, dans le domaine de ses compétences,

aux communes à leur demande.

� Procéder à la réalisation de la signalisation routière notamment à proximité des établissements

d'éducation et d'enseignement.

� Procéder à l'installation des décorations lumineuses et la modernisation de la signalisation

routière.

� Construction et équipement de poste de transformateur.

� Fourniture, pose, installation et mise en service de système photovoltaïque en énergie solaire.

� Travaux de réalisation, de pose et d'alimentation en énergie électrique des mats et supports les

di�érents équipements du système de vidéosurveillance.
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2.14.2 État actuel de la rue Mekki Khelifa

Pour l'étude de l'état de l'EP dans la ville d'Oran, nous avons pris comme échantillon l'étude de

la rue Mekki Khelifa .

Cette route est située en zone urbaine dans le quartier de Maraval à Oran et s'étend sur une distance

de 1350 mètres. Elle comporte une double chaussée avec des colonnes au milieu, et chaque colonne

est composée de deux lampes d'une puissance estimée à 250 watts.

Figure 2.7: (a)Route de Mekki Khelifa la nuit/(b)Route de Mekki Khelifa le matin

Le tableau ( 2.1)suivant explique l'état de la rue à étudier :

Table 2.1: État l'art de la rue étudiée
Le secteur L'adresse L'état actuel

Mekki khelifa
Rue Mekki khe-
lifa

46 Candélabres galvanisés
hauteur H=7m avec luminaire
à sodium SHP 250W
- Crosse doublet
- Route principale de longueur
1350m.
- Distance entre chaque deux
poteaux 30m.

2.14.3 Composants de l'armoire EP

L'armoire EP se compose de :

ˆ Un disjoncteur (compacte, di�érentiel)

ˆ Contacteur

ˆ Bornier de raccordement
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